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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

N, pom. -- ~ ... pom. ................. ~ 
301 KLATKA SCHODOWA 58,19 341 MAGAZYN 

302 HALL 94,82 342 KORYTARZ 

303 KORYTARZ 18,80 343 GABINET 

304 HALL - RE:JESJRACJA 55,95 344 GABINEr 

305 w.c. 4,40 345 GABINEr 

306 POM. SOCJ,11..NE 5,29 346 GABINEr 

307 KORYTARZ 9,92 347 GABINEr 

308 G.łoBINEr 10,83 348 GABINEr 

309 W.C , NATRYSK 2,97 349 KORYTARZ 

310 MYJNI/\ 2,63 350 KORYTARZ 

311 STERYUZATORIIA 3,07 351 GABINEr 

312 r.AZIENKA 3,91 352 GABINEr 

313 SALA CHORYCH 17,82 353 LABOLATORIUM 

314 SALA WYBUDzeł 8,15 354 LABOLATORIUM 

315 KORYTARZ 18,88 355 LABOLATORIUM 

316 KORYTARZ 5,45 356 GABINEr 

317 r.AZIENKA , NATRYSK 3,15 357 KLATKA SCHODOWA 

318 SALA OPERACYJNA 15,88 358 POK6J 
319 SALA OPERACYJNA 20,38 359 POK6J 
320 KLATKA SCHODOWA 7,98 360 KORYTARZ 

321 G.łoBINEr 11,98 361 POK6J WNXJWY 
322 G.łoBINEr 15,62 362 POK6J APARATUROWY 
323 G.łoBINEr 12.35 363 MYJNI/\ 

324 KORYTARZ 7,12 364 LABOLATORIUM 

325 MAGAZYN 2,41 365 w.c 
326 MAGAZYN 2,10 366 MAGAZYN 

327 POM. GOSPODARCZE 2,15 367 LABOLATORIUM 

328 G.łoBINEr 18,83 368 RE:JESJRACJA 

329 POM. IDMINISTIW:YJNE 8,02 369 POM. SOCJ,11..NE 

330 POM. IDMINISTIW:YJNE 14,92 370 MAGAZYN 

331 P0KOJ 23,96 371 MAGAZYN 

332 G.łoBINEr 18,89 372 w.c 
333 G.łoBINEr 25,05 373 w.c 
334 KORYTARZ 5,98 RAZEM 

335 POM. SOCJ,11..NE 10,55 

336 G.łoBINEr 25,28 

337 RE:JESJRACJA 25,53 

338 ZAPLECZE ADMINISTRAC. 28,75 

339 ZAPLECZE ADMINISTRAC. 8,83 

340 -DEROBo\ 1,22 

Ili WYPUST OŚWIETLENIOWY 

Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDY 3lub4 x 1,5 
mm2 Instalacje gniazd wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2. 
Instalacje dla szyn przyłączeń miejscowych wyrównawczych 
zastosować przewód L Y l x 16 mm2 

OCHRONA PRZECIWPORAżENIOWA 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA 
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