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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa opracowania i zakres opracowania 
Projekt opracowano na podstawie : 
- zlecenia Inwestora 
- podkładu geodezyjnego 
- obowiązujących przepisów i norm 
- wytycznych branżowych 
Zakres projektu obejmuje : 
• zasilanie oświetlenie projektowanego parku oraz innych elementów 

zlokalizowanego w Ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w 
Owińskach 

• rozdzielnicę R-O wraz z linią zasilającą. 

1.2 Zasilanie 

Zasilanie rozdzielni R-O zostanie wykonane z wolnego pola istniejącej rozdzielnicy 
zlokalizowanej w holu ośrodka szkolno-wychowawczego. Linia kablowa zostanie 
ułożona w kanale kablowym w posadzce od istniejącej rozdzielnicy do projektowanej 
rozdzielni R-O zlokalizowanej przy wyjściu z Ośrodka do parku. 

1.3 Oświetlenie parku 

Oświetlenie parku zostało podzielone na 12 obwodów oświetleniowych: 
• obwód 1.1 oświetlenie parkowe niskie 
• obwód 1.2 oświetlenie parkowe niskie 
• obwód 2 oświetlenie kapliczki 
• obwód 3 oświetlenie rabat (rezerwa) 
• obwód 4.1 podświetlenie alei grabów 
• obwód 4.2 podświetlenie alei grabów 
• obwód 5 .1 oświetlenie parkowe wysokie 
• obwód 5.2 oświetlenie parkowe wysokie 
• obwód 6 oświetlenie parkowe wysokie wzdłuż drogi 
• obwód 7 oświetlenie boisk 
• obwód 8 oświetlenie molo 
• obwód 9 oświetlenie mostka 

Wszystkie obwody załączane sąz rozdzielnicy R-O. Obwód nr 6 sterowany jest 
dodatkowo z wyłącznika zmierzchowego. Czujnik wyłącznika zmierzchowego 
zlokalizowany został nad wejściem do budynku z parku. Czujnik należy zamontować 
tak aby nie padało na niego światło sztuczne z sąsiednich opraw oświetleniowych. 

1.4 Zasilanie hydroforu, cieplarni i kaskady 

Z rozdzielnicy R-O projektuje się ponadto zasilić : 
• hydrofor zlokalizowany przy stawie - 3-fazowy obwód nr 11 
• cieplarnie - !-fazowy obwód nr 12 
• kaskadę wodną - !-fazowy obwód nr 13 



Dodatkowo przewidziano możliwość doprowadzenia zasilania do pomieszczenia 
rozsadnika z tablicy zasilającej hydrofor - obwód nr 11.1 
Obwody nr 12 i 13 należy zakończyć puszką i stanowią one rezerwę dla zasilania 
urządzeń montowanych w cieplarni i przy kaskadzie. 

1.5 Opis ułożenia kabli 
Projektowane kable należy układać zgodnie z normą PN-76/E-05125 na głębokości 
0,8m od powierzchni. 
Całość prac, szczególnie skrzyżowanie kabli z innym uzbrojeniem podziemnym 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Każdy z kabli elektroenergetycznych przy skrzyżowaniu z rurociągami lub innym 
uzbrojeniem powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania na 
długości 50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Ochronę tę należy wykonać 
przez zastosowanie osłony otaczającej ( osłony rurowe AROT -a ) montowanej na 
projektowanym kablu. 
Ze względu na duże zagęszczenie istniejących urządzeń podziemnych oraz systemu 
korzeniowego drzew i krzewów , wszystkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie. 
Na projektowanej trasach kablowych może wystąpić uzbrojenie nie zinwentaryzowane 
na podkładzie geodezyjnym. Dlatego przed przystąpieniem do prac należy ustalić w 
terenie przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego na podstawie próbnych 
przekopów. 

1.6 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przewidziano dla układu sieci TN-S 
szybkie samoczynne odłączenie zasilania. 
Wymagania dotyczące czasów samoczynnego szybkiego odłączania zasilania uważa się 
za zrealizowane przy spełnieniu warunku 

Uo Zss-
Ia 

Dla projektowanej instalacji uwzględniając dopuszczalne normą 
PN-lEC 60364-4-41:2000 czasy wyłączenia oraz obliczoną impedancje pętli 
zwarciowej, ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa jest zachowana. 

1. 7 Uwagi końcowe 
Całość prac, szczególnie skrzyżowanie kabli z innym uzbrojeniem podziemnym 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Przed załączeniem instalacji pod napięcie dokonać niezbędnych pomiarów oraz 
sprawdzeń w zakresie zgodnym z postanowieniami normy PN-lEC 60364-6-61 :2000. 
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2.1 ZESTAWIENIE OBWODÓW- Rozdzielnica RO 

ln<lb<ldd•kg 

' 

Zs x lwył < 
230V 

Tz>Twyl-r 
Twył-r < Twyl-w 

Lp. NAZWA OBWODU ONB~;~U Pn Un ZAS~~\cA s łdd Kg ·~~ 4-A-:~·.t!:!l~C~~/ ·t:n· All(· )/#~)(ł.<i I (d:~st. tzw Zs lwy/ \~:~d~f :t~. :;::'i'~Wf_:'.' i·:·,~~r:::: Wyłącznik Stycznik 
,:· :• oprawy} 

.. :·.·::·1 ... 
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UWAGI: 
Obliczenie warunku Zs • lwy/ < Uo przyjęto przy zalożenn.1 , że wyzwalacz rwarciowy nastawiony jest na wartośc 5 • lb ( wart katalog dla wył typu S-311 B ) oraz, calkowtta impedancja pętli zwarcia od strony z.as1lanIa 
do rozdzielnicy R-O (staC)a transformatorowa+ linia zasilająca) nie przekraczają wartości 0,2 om 

OZNACZENIA : 
moc znamionowa 
napięcie znamionowe 
przekrói linii zasllaiącej 
obciążalność dłLIQotrwala linii zasilaiącej 
współczynnik korvAuiacv obciażalnośc dlui;iotrwała w zależności od sposobu ułożenia linii zasilającej 
prad znamk>nowy 
prąd znamionowy urządzenia zabezpieczaiace.qo 
spadek napięcia od szafy zasilaiącej do odbiornika 
prad zwarcia 
prąd wyłączalny zabezpieczenia przeciwzwarciowego w wymaganym czas fe Twyl-w 
całkowita impedancja pętli zwarcia (przy zaloleniu, ze impedancja petli zwarcia kabi! zasilających ulolonych do rozdzielnicy R-O nie przekracza wartości 0,2 om) 
czas potrzebny do poctwyzszenia temperatury przewod6w zasilających do temperatury granicznej przy danym prądzie zwarciowym 
rzeczywisty czas zadziałania zabezpie<:zenia przeciwzwarciowego przy danym prądzie zwarciowym (odczytany z charakterystyki prądOWC)..czasowej urządzenia zabezpieczającego) 
wymagany czas zadziałania zabezpieczenia przeciwzwarciowego ( dla spełnienia warunków ochrony przecM'porażeniowej-szybkiego wyłączenia) 

·~ 
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2.2.1 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 1.1 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odległośc między kolejną a następną oprawą 

s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

. Dane wprowadzane indywidualnie 

□ oerawa: 1 2 3 4 5 6 13 
Lp. r1 r2 r3 r4 r5 r6 r 
P= ,50 50 §O 5-0 !10. 50 50 
L= ·•$0 4 4 4 )f 4 4 
s= 6 6 (> (> (> a a 
U= ;1:}0 222,8 222.5 222,2 221,9 221,6 221,3 

dUodc, = 3, 13 O, 15 0,14 O, 13 O, 13 O, 12 O, 11 

dUnarast = 3,13 3,28 3,42 3,55 3,68 3,80 3,91 

25 27 29 31 33 35 57 58 

r16 117 118 119 120 121 122 123 

100 100 11)0 wo wo ·Wo WP #!)o 
4 4 4 4 A 4 4 4 
Jl 6 6 :!, ę ą ę .& 

220,2 220,0 219,8 219,7 219,6 219,4 219,3 219,2 

0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0.04 

4,39 4,47 4,54 4,60 4,66 4,71 4,76 4,80 

dUca/k = 

14 15 17 

r8 r9 110 

$150 1!)0 100 

w 4 w·· 
li & J:! 

221, 1 220,8 220,7 

0,11 0,08 0,06 

4,01 4,10 4, 16 

60 62 64 

124 125 126 

1\JO t\'io 1PO 
4 4 4 
:ę ·:.I'\: ii-

219, 1 219,1 219,0 

0,02 0,02 0,01 

4,83 4,85 4.86 

4,88 

19 21 

111 112 

• !PO • 11)!) 
4 4 
!i 6 

220,5 220,4 

0,05 0,04 

4,21 4,25 

66 68 

!27 i28 

'jQQ 1PO 
4 il. 
ą 6 
219,0 219,0 

0,01 0,00 

4,87 4,88 

% 

23 45 

113 114 

1!)() • w 
4 4 
& ...... $ 

220,3 220,2 

0,03 0,02 

4,28 4,30 

46 

115 

••• $!)0 

4 
& 

220,2 

0,01 

4,32 

25 

l16 

"' ~ ·v 



2.2.2 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 1.2 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odległośc między kolejną a następną oprawą 

s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

o$f'.rawa: 
Lp 

P= 
L= 
s= 
U= 

dUoctc. = 

dUnarast :;:: 

52 

!16 

}l)Q 
4 
!,: 
219, 1 

0,01 

4,81 

Dane wprowadzane indywidualnie 

11 

F 
50 
1:Jil 
6 
;?$0 

2,80 

2,80 

54 

117 

wo 
7 
il 
219,1 

0.01 

4,82 

12 

F 
• 50 

4 
~ 

223,6 

O, 10 

2,90 

1 

21 

F 
50 
'2$: 
.ą. 

223,3 

0,61 

3,51 

22 

r 
5§0 
4 
6 
222,0 

0,09 

3,60 

23 

F 
50 

I 
221,8 

0,43 

4.03 

24 

F 
§il 
4 
•!I 

220,8 

0,06 

4,10 

26 

f 
~90 

-•~ 
220,7 

0,06 

4, 16 

28 

F 
100 
·2&• 
!I 
220,5 

0,38 

4,53 

dUcalk 

30 

r 
100 
4 
a 
219,7 

0,05 

4,59 

= 

38 r 
• l!Stf 

IF 
i~ 

219,6 

0,07 

4,66 

37 r . 450 ,, 

@ 
a 
219,4 

0,06 

4,72 

4,82 

36 

r 
, l'l.J) 

:$ 
6 
219,3 

0,03 

4,75 

% 

35 

r 
150 
:6 
6 
219,2 

0,03 

4,78 

48 

f • !Mo·• 
if 
Jt 

219,2 

0,02 

4,80 

50 

r 
100 
!i 
!I 
219, 1 

0,01 

4,80 

52 

116 

;:,, 

'.:f'\ 



2.2.3 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 2 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odleglośc między kolejną a następną oprawą 

s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

Dane wprowadzane indywidualnie 

0 oprawa: 1 

Lp. l1 

P = IQO 
L = l/10 
s= 4 
u= 230 

dUodc = 

dUnaras! = 

1,24 

1,24 

2 

f 
tQQ 
SO 
4 

227,1 

0,20 

1,45 

3 4 5 

l3 l4 l5 

100 100 100 
SO aÓ 3Ó 
4 4 4 

226,7 226,3 226, 1 

0,15 

1,60 

0,10 

1,70 

0,05 

1,76 

dUcałk 1,76 % 

-~ 
V-~ 

-""\ 



2.2.4 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 3 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odleglośc między kolejną a następną oprawą 
s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

Dane wprowadzane indywidualnie 

0 oprawa: 1 

Lp. l1 

p = gi;q 
L = 150 
s= 4 
u= 2$0 

dUod, = 

dUnarast = 

2,49 

2,49 

3 

l2 l3 

:2?9 i99 
3il ~o 
4 4 

224,3 223,4 

0,39 

2,88 

0,26 

3,14 

4 

14 
250 
id 
4 

222,8 

0,13 

3,28 

dUcałk 3,28 % 

~ 
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2.2.5 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 4.1 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odległośc między kolejną a następną oprawą 

s 

u 
Przekrój przewodów zas!lających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

Dane wprowadzane indywidualnie 

dUcalk = 4,20 % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

,,2 l3 l4 15 16 _ r l8 l9 _. 110 111 112 113 114 t5 116 

; = i r r r r r !ą !$ r r .f r r r !? 
U = 2ąi;). 225,2 224,8 224,5 224,2 224,0 223,7 223,5 223,3 223,2 223,0 222,9 222,8 222,8 222,7 

dU,,, = 2,09 O, 16 O, 14 O, 13 O, 12 O, 11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

dU~,.• = 2,09 2,25 2,39 2,52 2,64 2,75 2,84 2,93 2,99 3,05 3,10 3,14 3,17 3,19 3,20 
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! : .: r ! .: 1 i i i I ... l ... r r .: .r 

222,7 222,5 222,2 222,0 221,8 221,7 221,5 221,4 221,3 221,2 221,1 221,1 221,0 221,0 221,0 220,9 
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~31 ~ ~ 3~ 3.~ m ~ 3,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 400 

~ ~ M ■ • ~ M S ~ 
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~~omom~~~~ o,oo 
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2.2.6 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 4.2 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odległośc między kolejną a następną oprawą 

s 

u 
Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasl!ające 

Dane wprowadzane indywidualnie 

dUcalk = 4,68 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P= 
L= 
s= 
U= 

dUodc = 

dUnarast = 

31,. 
110 
4 
7$0 

2,55 

2,55 

35 
7 
A 

224,1 

0,16 

2,71 

35 
i 
4 

223,8 

0,15 

2,86 

3$ 
7 
4 

223,4 

0,13 

2,99 

•35•· 
7 
4 

223,1 

0,12 

3, 11 

• •.35•· 

7 
il 

222,9 

0,11 

3,22 

·35 ...... 35 
i 7 
l A 

222,6 222,4 

0,10 

3,32 

0,08 

3,40 

• 7 
4 

222,2 

0,07 

3,47 

··~· ···········.;w·· 

7 7 
A it 

222,1 222,0 

0,06 

3,52 

0,05 

3,57 

$$ 
i 
# 

221,9 

0,04 

3,61 

.3$ 

7 
4 

221,8 

0,03 

3,64 

r 
li 

221,7 

0,02 

3,66 

;lś 
7 
4 

221,6 

0,01 

3,68 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
r16 l17 118 119 120 121 122 123 l24 125 126 127 128 129 130 131 132 . - - . . - - . . - . - - - . -:. r .: : r i i r J r .r J .: : : r 

221,6 221,4 221,2 220,9 220,8 220,6 220,4 220,3 220,2 220, 1 220,0 220,0 219,9 219,9 219,9 219,9 

0,11 

3,79 

0,10 

3,89 

0,09 

3,98 

0,08 

4,07 

0,08 

4,14 

0,07 

4,21 

0,06 

4,27 

0,05 

4,32 

~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ 

0~~ r r r r r r r r r 
·~~ - ... - . - -,t 7 7 7 i 7 7 7 7 

.i>4,4 4 4 4 4 4 4 4 (.,, ""-'i ' " "• 

0,04 

4,36 

\2'!,jl,lli-t~•.?19,8 219,7 219,6 219,5 219,5 219,5 219,4 
,.,- ?i1 . ' <"\; )>, 219,4 

tJ \&J.~ 
0,04 ,, 6,-0:i(• 

' 
0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 

4,52 4,56 4,59 4,62 4,64 4,66 4,67 4,68 4,68 

0,03 

4,39 

0,03 

4,42 

0,02 

4,44 

0,02 

4,46 

0,01 

4,47 

0,01 

4,48 

0,00 

4,48 

~ 
~ 



2.2. 7 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 5.1 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odleg!ośc między kolejną a następną oprawą 

s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

Dane wprowadzane indywidualnie 

0 oprawa: 1 

Lp. l1 

p = ,2QQ 
L = j:jp 
s= 6 
u= 236 

dUo,, = 1,15 

dUnarast. = 1, 15 

3 

f 
tOO 
30 
6 

227,4 

0,37 

1,52 

4 

r 
tllQ 
30 
$ 

226,5 

0,34 

1,86 

5 6 

l4 l5 

100 300 
3(i 3Ó 
.&· & 

225,7 225,0 

0,31 

2,17 

0,28 

2,45 

9 1 O 

l6 l7 
too 200 
,$6 iii 
$ $ 

224,4 224,0 

0,17 

2,63 

0,14 

2,77 

dUcałk 

12 13 

la lg 

100 1.00 
30 i& 
ę ę 

223,7 223,5 

0,07 

2,84 

0,04 

2,87 

2,87 % 

." 
\li -



2.2.8 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 5.2 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odległośc między kolejną a następną oprawą 

s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

Dane wprowadzane Indywidualnie 

P = )?00 
L = &O 
s = 6 
u= 2$0 

dUodc = 2, 12 

dUrisrast :::: 2, 12 

8 
2 

;!()0 
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8 
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3,93 

dUcali< 
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4,06 
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11 
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0,09 

4,26 

4,44 
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12 
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& 
220,4 

0,07 

4,33 
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22 
13 
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1~ 
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220,2 
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4,38 

23 
14 
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15 
6. 
220,1 

0,04 

4,42 

24 
15 

100 
15 
ę 

220,0 

0,02 

4,44 

16 
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2.2.9 Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 6 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odleg!ośc między kolejną a następną oprawą 

s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

Dane wprowadzane indywidualnie 

0 oprawa: 2 

Lp. 11 

P= 200 
L = ,4!) 
s = 4 
u= ,2$!) 

dUoctc = 

dUnarast = 

0,93 

0,93 

3 

f 
liOO 
20 
4 

227,9 

0,41 

1,33 

4 

f 
tllll 
.zo 
4 

226,9 

0,24 

1,57 

5 

r 
100 
20 
4 

226,4 

0,21 

1,78 

6 

f 
1ll0 
20 
4 

225,9 

0,17 

1,95 

7 

16 

l\llO 
20 
4 

225,5 

0,14 

2,09 

dUca!k 2,09 % 



2.2.1 o Obliczenie spadku napięcia dla obwodu 7 

P Moc kolejnej oprawy 
L Odleg/ośc między kolejną a następną oprawą 

s 
u 

Przekrój przewodów zasilających między kolejną a następną oprawą 
Napięcie zasilające 

Dane wprowadzane indywidualnie 

0 oprawa: 1 

Lp. 11 

P= JQQ 
L = tló 
s= 4 
u= 2$0 

dU,,, = 1,33 

dUnarast = 1,33 

2 4 5 8 9 

12 13 14 15 16 

gpo tOO aoo tl'.lO tOO 
,20 20. ,20 ,2fr 2Ó 
i i ł i i 

226,9 226,3 225, 7 225,2 225,0 

0,31 

1,63 

0,24 

1,87 

0,21 

2,08 

0,10 

2,18 

0,07 

2,25 

10 

17 

100 

.to 
224,9 

0,03 

2,29 

dUcalk = 2,29 % 
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3. ODPIS PISM 



Poznań dnia 3 czerwca 2004r. 

OPINIA ZUDP Nr 1600/2004 
uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

Podstawa prawna wydania opinii: 
art. 7 d pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 L „Prawo geodezJjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2000 r, nr l 00 poz. l 086 i nr ! 20 poz. 1268 ) orJ/ § 20 ust. I Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownict\va z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455). 

Przedmiot uzgodnienia : /11stalacja wodociągowa dla nawodnienia 
Instalacja elektryczna i oświetleniowa 

Dla: Pracownia Architektury 
Maciej Jakubowski 
61-761 Pozna,/ ul. Żydowska 27/10 

Na zlecenie z dnia : 20.05.04 Znak : 
Data wpływu zlecenia do zespołu : 24.05.04 

Zespól Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytyv.,nie lokalizację n/w obiektu. 
Owiliska Pl. Przemysława 9 dz. 228/2 gm. Czerwonak powiat poznański woj. wielkopolskie 

Uwagi i zalecenia: 

PGNiG S.A. - Regionalny Oddz. Przesyłu w Poznaniu : 
Bez uwag 

Wielkopolska Spółka Gazownictwa : 
W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie. 
Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przep1san11 1 normami 
PN-91/M-34501 . 
Zachować odległości normatywne od istniejącej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r.( Dz.U. nr 97 poz. 1055) 
z 11.09.2001 r. 
O terminie rozpoczęcia robót powiadomić WSG - Rozdzielnia Gazu w P-ń Północ ul.Gdyńska 4 7 
p. J .Pieterek 
Slupy zlokalizować w normatywnej odległości od sieci gazowej. 
Netia Telekom S.A. 

Bez uwag 

TP S.A- obszar Poznań. 

Bez uwag 

ENEA S.A.: 

Bez uwag 

Rej. ·węzeł Łączności: 

Bez uwag 

AQUANET 

Nie dotyczy - uzgodnić z właściwym operatorem sieci. 
PINB: 

Bez uwag 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kanografi,.7:1wj .• 
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PRO.JEKTOWEJ ., • 

60-509 Pozn::i.11, ul. Jackowskiego 18 tcl.(061J8410-627 di\ 



WAAB: 
Bez uwag 

ZDP w Poznaniu: 
Bez uwag 

Przewodniczący Zespołu : 

Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręczme bez użyCia 
sprzętu mechanicznego. 
W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w 
Urzędzie Gminy Czerwonak 
W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki graniczne i inne znaki geodezyjne 
pozostawić w stanie nienaruszonym. Ułożone przewody zgłosić do inwentaryzacji 
powykonawczej służbom geodezyjnym przed ich zasypaniem. 
Przedłożony projekt został przez komisję zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz 
informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy. 
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę 
wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 
Kopię opinii wraz z załącznikiem mapowym należy udostępnić wykonawcy terenowemu. 

Po;,,viatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

60-509 Poznań, uL Jackmvskiego ! 8 tel.(061) 84 l 0-627 
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
do pełnienia somodcielnych funkcji technicznych 

w budownktwie 

7 

19 r. 

Na po<Jstawie § § 13 ust. 1 ph. _ lit. ci 
n:,zporrqdz<>flia Ni-

nlstro Gospodarld Te.-enowe/ I Ochrony Srodowl,ka z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie somodzie;nych ren· 
kcji technlcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 4-0) stwierdza się, Że: • 

E ._, Obywotel(<o) 

(imię ł no.rwi~o) 

(tytuł naul,owy ~ towodow,) 

urodrony{o) dnia 

posiada prxygotowanie zawodowe upowClżn!ojąCe do wykonywania s.amodzle!nych funkcji 

(rodrn) funh:/i) 

w sp,e-cjolnoicl 

w w'i:resie 

(1p,o,cja\,jzocjo rnwo-dO'o'l'O} 



POLSKA 

Z 8 A 

INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

Poznań, 

ZAŚWIADCZENIE 

2006-12-27 

Pan/Pani ............................... --~-ąyi,~Qf, T !!JM!;zy_k ................................... . 

miejsce zamieszkania .U.~:-~.U.~~-~~-~~-------···------------·----·-----------------·-···-
62-020 _Swarzędz ____ ······-···-········--·------·---------------------------------·-----------·--------------·---

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ·---~!!l;f!i!!_~.?.!!l~---·-----··
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. 

2007-02-01 Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia --·-·····-·--·····-·--·-·······-----
. 2008-01-31 

do drna ----····-·····-·······-······-·····--·······························-······--········· ........ -.. ---········ 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownlc;twa 

• DNICZĄCY 
- Okręgowej Izby 
Budownictwa 

" ' 

Słrrlń.rld 

ul. H_ Wieniawskiego 519_ 61-712 Poznań, teL/fax 061 853 80 19,061 53 80 38 



OŚWIADCZENIE 

Niniejszy projekt 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
OTWARTEJ STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ NA POTRZEBY UCZNIÓW OŚRODKA SZKOLNO -
WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU 
POZNAŃSKIEGO, Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska gm. Czerwonak 
jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. Krzysztof Talarczyk upr. 475/89/Pw 
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OZNACZENIA ZIELENI 

PROJKETOWANE KRZEWY 

ISTNIEJĄCE GRABY W ALEI 

PORJEKTOWANE GRABY W ALEI 

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE 

PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE 

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE 

PROJETOWANE DRZEWA LIŚCIASTE 

LABIRYNT Z ŻYWOPŁOTU WYS. OK. 100 CM 

URZĄDZENIA DO USUNIĘCIA 

ISTNIEJĄCE LAMPY PARKOWE 

----------·-.... , 

~ 
AP PIA 
PRACOWNIA ARCHITEKTURY 
MACIEJ JAKUBOWSKI 
61-761 POZNAN, ULtYOO\NSKA 11/6, TEL061 8553594, FAX061 8515300 (i 

.J ,I 

... 
IIMIESJOR: 

i Powiat Poznański 
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

----
081Ekl: 

Otwarta Strefa Rekreacji Dzieciecej na potrzeby uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych 
w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego 

,t,ORES: 

Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomr.ch 
im. Synów Pułku w Owińskach ~K-
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska „<:::i 

·~ 1·~ ~ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT B~ LANY 
('.; ~ ~- ·- ~'11,. PODPI F} 

- ~ 

mgr inż . Krzysztof Talarczyk 
- ·- . 

_ ,!'I""" L V. 
TYTUl RYSI.Jtl(U; C:,., 

o --- NR RYS 

TRASY LINII KABLOWYC~ -
.,. 
1 :500 1 na planszy zbiorczej sieci:;' 

POZNAŃ, KWIECIEN 2007 
- -- -



OZNACZENIA 

----- linie kablowe ukadane do poszczególnych opraw 

kabel YKY 2*4mm2 uklądany jako rezerwa dla nagłośnienia terenu 

(kabel zakończyć w slupach ozn. 1 G - 9G) 

obwód 1.1 1.2 oprawa FLORSCAN 456T50A, nr kat. 2141156A (wys. 727mm) 

ze źródłem światła 50W - firma Delta 

obwód 2 

obwód 3 

oprawa Miniwoody 7318 50W/12V ( projektor z bazą 

i transformatorem) - firma lguzzini 

w głównej alejce ogrodu barokowego obwód zakończyć pętlą 

stanowiącą rezerwę dla ew. zasilania rabat 

obwód 4.1 4.2 oprawa MINIZIP ROUND q,12omm typ S5846.19 

ze źródłem światła 35W - firma Simes 

obwód 5.1 5.2 oprawa parkowa typu Emilia nr. kat 7248 na slupie h=3,3m 

nr. kat. 1930, ze źródłem światła 1 OOW - firma lguzzini 

obwód 6 

obwód 7 

obwód 8 

obwód 9 

UWAGI: 

oprawa parkowa typu Emilia nr. kat 7248 na slupie h=3,3m 

nr. kat. 1930, ze źródłem światła 100W-firma lguzzini 

oprawa typu Argo H nr. kat. 7860 na slupie h=5m 

nr. kat. 1382, ze źródłem światła 1 OOW - firma lguzzini 

Lampa diodowa 24V MDC-712024*LED oświetlająca molo 

Lampa diodowa 24V MDC-712024*LED oświetlająca mostek 

1. Obwody zasilające oświetlenie molo i mostek (oświetlenie diodowe) 

zakończyć w obudowie IP-55 wyposażonej w transformator 220V/24V/160VA 

i zabezpieczenie obw. wtórnych S-312-86A. 

2. 

3. 

Do opraw układać przewód YDY 2*1,5mm2 w rurce RL-16 

Szczegółową lokalizację obudów oraz przewodów zasilających i opraw 

ustalić na etapie montażu elementów konstrukcyjnych mola i mostka 

Obwód zasilający hydrofor zakończyć w obudowie IP-55 wyposażonej 

zgodnie ze schematem zasilania (rys 5) w : 

-wyłącznik różnicowa-prądowy 25/0,03A P-304 25-30-AC 

-wyłącznik silnikowy M250-S10 

-wyłącznik samoczynny S311-810 (zasilanie obwodu 11.1 - rozsadnik) 

Szczegółową lokalizację obudowy ustalić przy montażu hydroforu 

W wykopie ułożyć piaskownik Fe/Zn 30 x 4mm wyprowadzony z R-0 dla 

uzyskania rezystancji uziemienia < SQ 

rfJ APPIA 
~~ PRACOWNIA ARCHITEKTURY 
-~ MACIEJ JAKUBOWSKI 
LJ 61•761 POZNAŃ, UL.ŻYDOWSKA 1116, TEL0618553594, FAX0018515300 

; INW!lSTOft 

Powiat Poznański 
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

Otwarta Strefa Rekreacji Dzieciecej na potrzeby uczniów 
Osrod~a Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
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Projektowane lmle kablowe ul<.fadać zgodnie z normą PN-76/E-05125 na głębokości 0,8m od powferzelml. 
Po ""'YP•nlu 15cm Wllmwyrodzlmego gruntu finie nalety przyk')'t fofią kolo N niebieskiego 
Skrzyżowanie kabi z uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z PBUE 
Wykopy dla tr„ kablowych naloty wykonywać ręeinle 
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QZNĄCZĘNIĄ ZIELENI 

PROJKETOWANE KRZEWY 

ISTNIEJĄCE GRABY W ALEI 

PORJEKTOWANE GRABY W ALEI 

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE 

PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE 

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE 

PROJETOWANE DRZEWA LIŚCIASTE 

LABIRYNT Z ŻYl','OPŁOTU WYS. OK. 100 CM 

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I WODNE 

OPRAWY PRZY ISTNIJEĄCYCH BOISKACH 
WYS. OK. 5 M ŚWIATŁO SKIEROWANE KU 
DOŁOWI 

OPRAWY PARKOWE WYS, OK. 3 MW CZ. 
POŁUDNIOWEJ I PRZY WJEŹDZIE 

OPRAWY REFLEKTOROWE NISKIE 
KAPLICZKI 

OPRAWY O WYS. OK. 70 CM W "OGRODZIE 
BAROKOWYM" 

OPRAWY OSADZONE W TRAWIE POZA 
UNIĄ GRABÓW W ALEI, ŚWIATŁO 
SKIEROWANE NA KORONY 

OPRAWA DIODOWA • "ŚCIEŻKA ŚWIETLNA, 
MOSTEK, MOLO" 

PUNKTY CZERPALNE: KUREK ZE ZŁACZKĄ 
ZABUDOWANY NA CEGLANYM FILARKU 

UJĘCIE WODY - HYDROFOR 

PROJEKTOWANY ZRZUT WODY• MNICH 

PROJEKTOWANY WLOT WODY Z ROWU 

URZĄDZENIA DO USUNIĘC/A 

ISTNIEJĄCE LAMPY PARKOWE 

' 

~ 
APPIA 
PRACOWNIA ARCHITEKTURY 

~701~. !~WS~1~, ~L~1~, ~!!,,!. 
i,,,,iu=: 

Powiat Poznański 
ul. Jackowskiego 18 
60-SOO. Poznań 

°""'"'" 
Otwarta Strefa Rekreacji Dzieciecej na potrzeby uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego 

>,pitt.li· " · 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dlą{łiieci 
Niewidomych im. synów Pułku w ~ ""skach 
Plac Przemysława 9, 62-005 Owi!\ ,, 

:,,;. ' ..... ' ~ 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE iJ ,.PROJEKT BUDOWLANY 
~ 

,_ ,.:,v 

""'"" .,t, (;•✓ •~ui.t,.W, -~1 : 

r111r int- Klzysztof Talait:zyk c_,..,,_"' .'<- 47Ml')'PW ' ' 
rn>:~ ,m;uioo,. .. !.. ,) --:s. ·~ ~--

PLAN TRASY \.ilNll 
3 KABLOWEJ -◊ 1:500 

I LOKALIZACJA OPRAW 
POZNAN, K'MECIEN 200? 

"" 



obw.1.1 1.1L1-1.1L68) ośWietlenie parkowe niskie 
' obw. 2 2L 1~2l5) oświetlenie kapliczki 
obw. 3 rezerwa dla oświetlenie rabat 
obw. 1.2 1.2L 1-1.2L54) oświetlenie parkowe niskie 
obw. 4.1 (4.1L 1-4.1 L40) podświetlenie ałei grabów 
obw. 4.2 (4.2L 1-4.2L40) podświetlenie alei grabów 
obw. 5.1 (5.1l 1..S.1L 13) oświetlenie parkowe wysokie 

• obw. 11 zasilanie hydroforu 
• obw. 8 oświetlenie molo 

obw. 9 oświetlenie mostka· 

I 
I i 

<:) 
<\I . 

, ~ Ił 

! i R-o -obw. 6 (GL 1-6L7) ośw. parkowe 
1 ~ wysokie wzdłuż drogi 

~ .. ~---

l 
I 

l \ 
t 

obw. 5.2 5.1L1-5.1L24 oświetlenie parkowewysokie 

:- obw. 7 7L 1-7L 10 ośw~ boisk : 
obw. nagłośnienia (1 G-9G) 

.• obw. 12 zasilanie ciepłami . • 

.• obw. 13 zasilanie kaskady 

-- obw.8 
oświr.tlenie molo • 

obw.11 
• zasilanie hydroforu ; • 

:obw. 9 
'. oświetlenie most\a 

obw.11.1 
rozsadnik 
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Układ TN-S 
Ochrona od porażeń : 
Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania 
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• 
ROZDZIELNICA R - O -wyposażenie 

1 Rozdzielnica wnękowa RWN 1 x 12 prod. FAEL -1kpl. 

z drzwiczkami transparentnymi 1kpl. 

A 1S-9S Łącznik przyciskowy z lampką LP 322 9szt. 

2 Rozdzielnica wnękowa RWN 4 x 12 prod. FAEL 

z drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze białym 1kpl. 

B 11F Rozłącznik izolacyjny R-313 z bezpiecznikami 

D01-20A (3szt.) 1kpl. 

12F Rozłącznik izolacyjny R-311 z bezpiecznikiem 

D01-16A (1szt.) 1 kpi. 

13F Rozłącznik izolacyjny R-311 z bezpiecznikiem 

D01-16A (1szt.) 1kpl. 

C 1F1,1F2 Wyłącznik samoczynny S311-B20 2szt. 

2F,3F Wyłącznik samoczynny S311-B10 2szt. 

4F1,4F2 Wyłącznik samoczynny S311-B10 2szt. 

5F1 Wyłącznik samoczynny S311-B16 1szt. 

5F2 Wyłącznik samoczynny S311-B20 1szt. 

6F-9F Wyłącznik samoczynny S311-B10 4szt. 

D 1K-9K Stycznik SM320 230-2z 9szt. 

1K1 Przekaźnik zmierzchowy WZ 301 z elementem 1kpl. 

światłoczułym w puszce Plexo-lP-55 

E OM Rozłącznik FR-103-100A 1szt. 

H Lampka sygnalizacyjna L-300 3szt. 

3 Rozdzielnica wnękowa RWN 2 x 12 prod. FAEL -

z drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze białym 1kpl. 

Wyposażona w zaciski dla przyłączenia 
poszczególnych obwodów 
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1. SKRZYZOWANIE Z LINlA KABLOWA WN 

CEGlY 

2. SKRZYZOWANIE Z LINIĄ KABLOWA NN 

PIASEK 

71/XW/.V&"YAV. 

CEGlY 
FOLIA 
NIEBIESKA 

·-·f·}<> Ti 'i ·1 ·, ·/·/'"; .. ;, 

,·, •.• {'~'ir 'f 'ic/-,('·" 

3. SKRZYŻOWANIE Z L1NIA KABLOWA TELETECHNlCZ. 

PUSTAK KABLOWY 
DZIELONY 

•. PIASEK 1Gcm , 50 "50 , 

KABEL~- .. __ 1 1 1 ......... . 
:~S~::. KABLO;;;;.-,;-.- , •• ·,• • .-.·,:,-•·.-:=,····.;.•,,,, ,;,;,,. ] 

,{ABEL NN __..........2.::-: :, ,:,: 

PIASEK 

FOLIA 
/NIEBIESKA 

~ 
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4. SKRZYZOWANIE Z JEZDNIĄ 

chodnik 

50 

jezdnio 
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• 
'6.1. SKRlYŻOWANIE Z KANAlEM CIEPl,:.OWNICZYM 

NAKRYCIE > 80cm 
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5.1. SKRZYZOWANIE Z RUROCIĄGIEM PODZIEMNYM 

5.2. 

PIASEK 
KABEL NN -~ 

..E.Jl'<5=E=K ___ ~ 

RURA OCHRJ'ltJĄ_ 

6.2. NAKRYCIE '<(' 80cm 

//7$1/4<:$7/k-Y ffiY /,.<->>'/7.i½W &Y /2-Y/&7-ZV//o/ &wAV//Y /..0Y&'-.. 
lf) CEGŁA LUB FOLIA tli'.:BIESKA 

ID ==i=~= -I_= _::i_=_= _C ~=i=:::::, - - • • - -- • -_--__ 
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