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PRZEDMIAR ROBÓT 

STRONA TYTUŁOWA 

Remont I piętra budynku przy 
ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu 

Poznań, ul. Słowackiego 8/1 O 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18 
Poznań 

Rodzaj opracowania: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I 
TELETECHNICZNYCH 

Branża: 

Stadium: 

Branża 

Opracował: Paweł Król 

elektryczna i teletechniczna 

P.W. 

Projektant 

Poznań, lipiec 2011 r. 

Podpis 

'-' V 



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

1. PRZEDMIAR ROBÓT-INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
2. PRZEDMIAR ROBÓT- INSTALACJA STRUKTURALNA 
3. PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU 
4. PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I 

NAPADU Z KONTROLĄ DOSTĘPU 
5. PRZEDMIAR ROBÓT-TELEWl2YJNY SYSTEM NADZORU 



( 

INSTALACJA STRUKTURALNA 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

Podstawa opracowania: KNR 0401, KNR 0508, KNR 5-08, KNR AT-14, KNR 0505, KNR, 
KNR 5-01, KNP 0506 

Waluta:PLN 

Poziom cen robót 

Poziom cen robocizny 

Poziom cen materiałów 

Stawka robocizny kalkulacyjnej 

Koszty pośr. od R % 

Koszty pośr. od S % 

Zysk od R % 

Zysk od S % 

Zysk od KR % 

Stawka VAT 23,00 % 

Wartość brutto PLN 

UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych 
w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry 
nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
Zamiana wymagała będzie zgody projektanta. 
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne 
i aprobaty techniczne dla materiałów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B 
dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
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Lp. Podstawa Opis robót 
ustalenia 

1 2 3 

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

1 KNR 04010333- Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 
10-020 cementowo-wapiennej o grubości 1 112 cegły 

2 KNR 05080701- Montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
01-020 wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na , 

ścianach, jedno mocowanie 

3 KNR 5-080705- Montaż korytek typu "U575" o szerokości 200 mm. 
08-040 Przykręcanie do gotowych otworów 

Charakterystyka robót Tablica: 0705 
1.Ułożenie elementów na konstrukcji 
Dla kol. 01-03, 07-09: 
2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej 
3.Zamontowanle łuków z gotowych elementów 
4.Skręcenie elementów między sobą przy użyciu złączek 
Dla kol. 04-06: 
2.Przyspawanie drabinek do konstrukcji wsporczej 
Dal kol.10: 
2.W ykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i 

szlifowanie 

4 KNR 04010336- Wykucie bruzd poziomychw ścianach na zaprawie 
01-040 cementowo-wapiennej 

5 KNR 5-080101- Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
04-040 pojedynczo z przygotowaniem podłoża 

betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do kołków 
plastikowych 

6 KNR 5-080110- Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane 
02-040 n.I.na gotowych uchwytach 

Charakterystyka robót Tablica: 011 o 
1.Sprawdzenie drożności 
2.Cięcie 
3.Gięcie 

4.Zmufowanie rur 
5.Wprowadzenie rur do puszek 

7 KNR 05080107- Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane 
02-040 p. t. w podłożu różnym od betonu w gotowych 

bruzdach, bez zaprawiania bruzd 

8 KNR 5-080107- Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane 
04-040 p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych 

bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
Charakterystyka robót Tablica: 0107 
1.Sprawdzenie drożności rur 
2.Cięcie 
3.Gięcie 
4.Zmufowanie 
5.Wprowadzenie rur do puszek 
6.Wbijanie gwożdzi 
7.Mocowanie rur do gwożdzi drutem wiązałkowym 
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Jedn. Obmiar 
miarv 

4 5 

szt 50,00 

szt 160,00 

m 80,00 

m 380,00 

m 100,00 

m 100,00 

m 330,00 

m 100,00 



9 

10 

11 

12 

13 

( 

14 

15 

16 

KNR 04010326- Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 
01-040 instalacyjnymi w ścianach o szerokości 112 cegły. 

zaprawa z wapna suchogaszonego 

KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce po/wini/owej 
03-040 układane w gotowych korytkach, kanałach i na 

drabinkach bez mocowania. UTP 

KNR 05080207- Przewody kabelkowe wciągane do rur - UTP 
01-040 

KNR 05080212- Przewody kabe/kowe w powłoce po/wini/owej 
03-040 układane w gotowych korytkach, kana/ach i na 

drabinkach bez mocowania. przewód YTKSY 
53x2x0,5 

KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce po/wini/owej 
03-040 układane w gotowych korytkach, kana/ach i na 

drabinkach bez mocowania. przewód YTKSY 
10x2x0,5 

KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce po/wini/owej 
03-040 układane w gotowych korytkach, kana/ach i na 

drabinkach bez mocowania. przewód YTKSY 
5x2xo,5 

KNR 5-010818- Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach 
01-020 krosowych, łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy. Kabel o 1 O parach 
Charakterystyka robót: Tab lica 0818: Rozszycie kabli 
zakończenlowych na ochronnikach krosowych,łączówkach i 
gniezdnikach na przełącznicy. 

Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie końców kabla. 
2. Zdjęcie powłok ochronnych. 
3. Rozłożenie żył kabla i rozszycie. 
4. Podłączenie do piórek lutowniczych i przylutowanie. 
5. Umocowanie kabla do konstrukcji wsporczej. 
6. Wykonanie numeracji. 

KNR 5-010818- Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach 
01-020 krosowych, łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy. Kabel o 1 O parach 
Charakterystyka robót: Tablica 0818: Rozszycie kabli 
zakończeniowych na ochronnikach krosowych,łączówkach i 
gniezdnikach na przełącznicy. 

Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie końców kabla. 
2. Zdjęcie powłok ochronnych. 
3. Rozłożenie żył kabla i rozszycie. 
4. Podłączenie do piórek lutowniczych i przylutowanie. 
5. Umocowanie kabla do konstrukcji wsporczej. 
6. Wykonanie numeracji. 
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m 380,00 

m 6 200,00 

m 800,00 

m 110,00 

m 110,00 

m 60,00 

szt 1,00 

szt 1,00 
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19 

( 

20 

KNR 5-010818- Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach 
05-020 krosowych, łączówkach i gniezdnikach na 

przełącznicy. Kabel o 70 parach 
Charakterystyka robót Tablica 0818: Rozszycie kabli 
zakończeniowych na ochronnikach krosowych,łączówkach i 
gniezdnikach na przełącznicy. 

Wyszczególnienie robót: 
1. Otwarcie końców kabla. 
2. Zdjęcie powłok ochronnych. 
3. Rozłożenie żył kabla i rozszycie. 
4. Podłączenie do piórek lutowniczych i przylutowanie. 
5. Umocowanie kabla do konstrukcji wsporczej. 
6. Wykonanie numeracji. 

KNR AT-14T-14 Układanie okablowania strukturalnego - 1 kabel 
0102-14-040 światłowodowy 

Charakterystyka robót Tablica 0102 
Układanie poziomego okablowania strukturalnego 

Wyszczególnienie robót: 
1. Wyznaczenie i sprawdzenie trasy przebiegu kabla pod 
względem wybranej technologii instalacyjnej. 
2. Przygotowanie szpuli kablowej do rozwinięcia. 
3. Rozwijanie kabla ze szpuli i układanie zgodnie z przyjętą 
technologią. 

. 

4. Sprawdzenie poprawności ułożenia kabla. 

KNRAT-14T-14 Montaż złącza światłowodowego 

0106-01-020 Charakterystyka robót Tablica 0106 
Montaż złącza światłowodowego 

Wyszczególnienie robót: 
1. Wsunięcie tzw. "buta" oraz tulei na kabel. 
2. Napełnienie otworu w zestawie ze złączami 
przyspieszaczem. 
3. Umieszczenie złącza w przyspieszaczu. 
4. Nacięcie izolacji. 
5. Zsunięcie izolacji. 
6. Wykonanie nacięcia wzdłuż izolacji na podstawie szablonu. 
7. Wsunięcie włókna aramidowego w nacięcie. 
8. WypoleiOwanie czoła. 
9. Ściągnięcie przyrządem ścisłej tuby i akrylanu. 
1 O. Kontrola dokładności wykonania na wzorcu długości. 
11. Czyszczenie włókna spirytusem. 
12. Nałożenie kleju na włókno zgodnie z szablonem. 
13. Wsunięcie włókna do złącza i nasunięcie tulei. 
14. Zaciśnięcie tulei. 
15. Odczekanie (ok. 2 min.) po zaciśnięciu tulei na zastygnięcie 
kleju. 
16. Odcięcie nadmiaru włókna. 
17. Spolerowanie nadmiaru włókna poprzez wykonanie 15-20 
ósemek na folii nr 5. 
18. Czyszczenie dysku i ferruli spirytusem. 
19. Spolerowanie nadmiaru włókna poprzez wykonanie 20-25 
ósemek na folii nr 1. 
20. Czyszczenie dysku i ferruli spirytusem. 
21. Spolerowanie nadmiaru włókna poprzez wykonanie 15-30 
ósemek na folii nr 0,5. 
22. Nałożenie tzw. "buta" i obudowy złącza. 
23. Zabezpieczenie złącza nasadką ochroną. 

KNR 05080302- Montaż na gotowym podłożu puszek 
03-020 podtynkowych 
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szt 1,00 

m 110,00 

szt 1,00 

szt 83,00 
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21 KNR 05050207- Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz 
04-020 włączenie kabli stacyjnych o pojemności 4x2 -

analogia 

22 KNR15011902- Krosowanie - kabel miedziany w szafie 
020 dystrybucyjnej 

23 KNR15011902- Krosowanie - kabel miedziany w szafie 
020 dystrybucyjnej 

24 KNR15011902- Krosowanie - kabel miedziany w szafie 
020 dystrybucyjnej 

25 KNR 05080207- Przewody kabelkowe wciągane do rur - RG59 
01-040 

26 KNR 05080207- Przewody kabelkowe wciągane do rur - przewód 
01-040 RGBHV PERCON VK520 

27 KNRAT-14T-14 Montaż złącza - 0787 69 gniazdo YUV 
0105-01-020 Charakterystyka robót Tablica 0105 

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej 

Wyszczególnienie robót: 
1. Odmierzenie odcinka kabla do zdjęcia powłoki. 
2. Nacięcie i zdjęcie powłoki z kabla. 
3. Przygotowanie wtyku i zamocowanie żył kabla. 
4. Zaciśnięcie wtyku na kablu z jednoczesnym przycięciem na 
długości technologicznej. 

28 KNR AT-14T-14 Montaż złącza - 0787 57 gniazdo HD15 
0105-01-020 Charakterystyka robót Tablica 0105 

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej 

Wyszczególnienie' robót: 
1. Odmierzenie odcinka kabla do zdjęcia powłoki. 
2. Nacięcie i zdjęcie powłoki z kabla. 
3. Przygotowanie wtyku i zamocowanie żył kabla. 
4. Zaciśnięcie wtyku na kablu z jednoczesnym przycięciem na 
długości technologicznej. 

29 KNR AT-14T-14 Montaż złącza - 0787 68 gniazdo HDMI 
0105-01-020 Charakterystyka robót Tablica 0105 

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej 

Wyszczególnienie robót: 
1. Odmierzenie odcinka kabla do zdjęcia powłoki. 
2. Nacięcie i zdjęcie powłoki z kabla. 
3. Pizygotowanie wtyku i zamocowanie żył kabla. 
4. Zaciśnięcie wtyku na kablu z jednoczesnym przycięciem na 
długości technologicznej. 

2. MONTAZ URZĄDZEN 

30 

31 

KNR14011001- Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 42U 
090 800x800 ZPAS z demontażu 

KNR14011016- Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za 
090 montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U 
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szt 156,00 

szt 90,00 

szt 90,00 

szt 90,00 

m 30,00 

m 30,00 

szt 2,00 

szt 2,00 

szt 2,00 

kpi 1,00 

kpi 1,00 



32 KNR14011003- Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
090 panel wentylacyjny 

33 KNR14011004- Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
090 listwa zasilająca 

34 KNR15010915- Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
020 panel z wieszakami 

35 KNR15011201- Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 
020 

36 KNR14010801- Montaż paneli telefonicznych - 50xRJ45 
020 

37 KNRAT-14T-14 Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 
0109-01-020 przygotowanych stelażach 19" 

Charakterystyka robót Tablica ·0109 
Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 
przygotowanych stelażach 19" 

Wyszczególnienie robót: 
1. Przygotowanie panelu do montażu. 
2. Wsunięcie panelu w ste.laż. 
3. Kontrola wykonanych operacji montażowych. 

38 KNR AT-14T-14 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej 
0105-01-020 nieekranowanej UTP 

Charakterystyka robót Tablica 0105 
Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej 

Wyszczególnienie robót: 
1. Odmierzenie odcinka kabla do zdjęcia powłoki. 
2. Nacięcie i zdjęcie powłoki z kabla. 
3. Przygotowanie wtyku i zamocowanie żył kabla. 
4. Zaciśiiięcie wtyku na kablu z jednoczesnym przycięciem na 
długości technologicznej. 

3. POMIARY 

39 

40 

41 

42 

43 

KNP 05061360- Próby pomontazowe funkcjonowania układów 
01-205 

KNR14011101- Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 
108 zgodnie z wymaganiami 

KNR14011102- Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 
108 zgodnie z wymaganiami - dodatek za 

udostępnienie punktu pomiarowego 

KNR14011103- Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 
108 zgodnie z wymaganiami - 'dodatek za 

doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego 

KNR 5-710901- Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków 
07-101 regeneratorowych z przełącznicy linii 

światłowodowych. 1 zmierzony światłowód 
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kpi 1,00 

kpi 1,00 

szt 13,00 

szt 8,00 

szt 2,00 

szt 2,00 

szt 174,00 

1 układ 1,00 

pomiar 174,00 

pomiar 174,00 

pomiar 174,00 

odcinek 1,00 



Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lp lwl Kod I Nazwa Jedn Limit 

1 2 3 

1. 1602003 
2. 1700301 

3. 1720200 
4. o 222 
5. 3930000 
6. 1 444449111 /3 

7. 1 444449111/6 

8. 1 444449111/9 

9. 1 455681/2011 

10. 1 4565/2011 
11. 1 4568/2011 
12. 1 4569/2011 
13. 1 5444342/2008 

14. 1 544438/29011 
15. 54445/2009 

16. 1 56672/2011 

17. o 6003/2009 
18. 1 633218/2011 
19. o 633453/2011 
20. 1 7060999(1) 

21. o 7060999/4 

22. 1 7062999(6) 

23. 1 7540499 

24. o 755199142 
25. 1 755199156 
26. 1 755199654 
27. 1 7551999(4) 

28. 1 7552999(3) 

29. o 7580033 

30. 7580087 
31. 1 7580099 

32. 1 7599903 
33. 1 760002/2011 
34. 1 760009/2011 

35. 1 766345/2011 

4 5 6 

Piasek do zaoraw m3 O 7600 
Cement portlandzki zwykły bez kg 148,2000 
dodatków''35" 
Waono suchoaaszone (hvdratvzowane ka 83,6000 
CAA-00326 kabel UTP 4 pary kat.6 m 7 280,0000 
Woda m3 O 3800 
PCD-00208-0E Kabel krosowy RJ45 szt 90,0000 
UTP linka kat.6 2m 
PCD-00209-0E Kabel krosowy RJ45 szt 90,0000 
UTP linka kat.6 3m 
45.0E.019.0001 E Kabel szt 90,0000 
krosowv RJ45, 2-oarowv, 1 m 
RFR-00118 Uzbrojona płyta sz1 2,0000 
czo/owa FMP3 6xDuplex SC SM, 
arafitowa 
przewód YTKSY 5x2x0,5 m 62,4000 
przewód YTKSY 1 Ox2x0,5 m 114,4000 
orzewód YTKSY 53x2x0,5 m 114 4000 
0800 54 puszka podtynkowa szt 81,0000 
oieciokrotna 
0788.10 ramka oieciokrotna szt 83 0000 
ZPAS szafa stojąca 42U 800x800 z szt 1,0000 
demontażu 

91.99.372.0100 światłowód krosowy sz1 2,0000 
duplex MM 50/125 OM3 Duplex SC -
Duo lex SC, 1 m 
0802 54 uchwvt oieciokrotnv szt 83,0000 
RG59 orzewód RG59 m 31,2000 
nrzewód RGBHV PERCON VK520 m 31,2000 
PID-00141-EU Panel 24xRJ45 UTP kpi 8,0000 
kat.6 
Panel telefoniczny PID-00145 Panel szt 2,0000 
50xRJ45 UTP 
RFR-00100 Korpus panela kpi 2,0000 
światlowodoweoo FMP3, orafito"ru 
0802 84 puszka natynkowa szt 2,0000 
oieciokrotna 
0787 57 aniazdo HD15 szt 2,0000 
0787 69 oniazdo YUV szt 2,0000 
0787 68 oniazdo HDMI sz1 2 0000 
MLG-00021-02 Mod Mosaic sz1 174,0000 
22,5x45mm 1xRJ45 kątowy 5688, UTP, 
Powercat 6 Białv 
AFR-00393 Zestaw złącz kpi 1,0000 
mechanicznych Xpress G2 SC MM 
OM3 1 OG 250/900um, Niebieskie 
'Aaua). 12 sz1. 
Rury instalacyjne karbowane RVKLn-28 m 104,0000 
mm 
Rura instalaN,;na oładka RL 28 mm m 343,2000 
Rury kabiowe z tworzywa sztucznego m 104,0000 
RL47 
Uchwvtv cod RVS,śred.28 mm szt 210,0000 
Uchwvt do ookrvwv 85mm 6M szt 1,0000 
0109 92 uchwyt do pokrywy 85 mm szt 4,0000 
2M 
WZ-SB53-00-01-0 boczny sz1 30,0000 
wieszak kabla 
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1 2 3 4 5 6 7 
36. 1 7666690/2011 305-076 Zastaw śruba + koszyczek szt 24,0000 
37. 7761999(2) WZ-LZ30-09-00-000 Listwa zasil. do kpi 1,0000 

szafv LZ-30/9 
38. 1 8079999 CFR-00381 6 wlóknowy m 121,0000 

światłowodowy kabel wewnętrzny MM 
50/125 /OM3), LSZH, ścisła tuba 

39. o 8321899 Elementv ko.vtek 200x50 m 80 0000 
40. 1 8340/34 25.B016G Panel 19-calowy z szt 13,0000 

wieszakami 
41. 1 8340/49 WZ-PW36-00-00-011 Zespół szt 1,0000 

wentvla=;nv PW-3.6 
42. 8340799 Wysięgnik wzmocniony ścienny - do szt 160,0000 

200 
43. o 8490501 S□im+us denaturowv dm3 0,1500 
44. o 8520000 Koszulki izo/ar..,ine m 1.8000 
45. 88888888 Mateńaly pomocnicze % 22 109,000 

o 
46. o 8990499 Kołki rozoorowe olastikowe szt 210,0000 

MateńalV oomocnicze 
Razem: 

Tabela elementów 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała 
1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: I 288,7677 

2. 

3. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 21,0010 

POMIARY 
Ilość r-g: 207, 7800 
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KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Nr 
specyfikacji 
technicznei 

1 2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Wyszczególnienie elementów Jednostka 
rozliczeniowych 

obmiar 
3 4 

OKABLOWANIE SYSTEMU 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 50,00 
cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji 160,00 
wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno mocowanie 

Montaż kory1ek typu "U575" o szerokości 200 80,00 
mm. Przykręcanie do gotowych otworów 

Wykucie bruzd poziomychw ścianach na 380,00 
zaprawie cementowo-wapiennej 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe 100,00 
układane pojedynczo z przygotowaniem 
podłoża betonowego sprzętem 
mechanicznym.Przykręnienie uchwytów do 
kołków plastikowych 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm 100,00 
układane n.I.na gotowych uchwytach 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm 330,00 
układane p.t. w podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm 100,00 
układane p.t. w podłożu różnym od betonu w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 380,00 
instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 
cegły. zaprawa z wapna suchogaszonego 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 6 200,00 
układane w gotowych kory1kach, kanałach i na 
drabinkach bez mocowania. UTP 

Przewody kabelkowe wciągane do rur - UTP 800,00 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 110,00 
układane w gotowych kory1kach, kanałach i na 
drabinkach bez mocowania. przewód YTKSY 
53x2x0,5 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 110,00 
układane w gotowych kory1kach, kana/ach i na 
drabinkach bez mocowania. przewód YTKSY 
10x2x0,5 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 60,00 
układane w gotowych kory1kach, kanałach i na 
drabinkach bez mocowania. przewód YTKSY 
5x2x0,5 
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szt 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 
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15 

16 

17 

18 

19 

( 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2 

30 

31 

32 

33 

Rozszycie kabli zakończeniowych na 1,00 
ochronnikach krosowych, łączówkach i 
gniezdnikach na przełącznicy. Kabel o 1 O 
parach 

Rozszycie kabli zakończeniowych na 1,00 
ochronnikach krosowych, łączówkach i 
gniezdnikach na przełącznicy. Kabel o 1 O 
parach 

Rozszycie kabli zakończeniowych na 1,00 
ochronnikach krosowych, łączówkach i 
gniezdnikach na przełącznicy. Kabel o 70 
parach 

Układanie okablowania strukturalnego - 1 110,00 
kabel światłowodowy 

Montaż złącza światłowodowego 1,00 

Montaż na gotowym podłożu puszek 83,00 
podtynkowych 

Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach oraz 156,00 
włączenie kabli stacyjnych o pojemności 4x2 -
analogia 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie 90,00 
dystrybucyjnej 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie 90,00 
dystrybucyjnej 

Krosowanie - kabel miedziany w szafie 90,00 
dystrybucyjnej 

Przewody kabelkowe wciągane do rur - RG59 30,00 

Przewody kabelkowe wciągane do rur - 30,00 
przewód RGBHV PERCON VK520 

Montaż złącza - 0787 69 gniazdo YUV 2,00 

Montaż złącza - 0787 57 gniazdo HD15 2,00 

Montaż złącza - 0787 68 gniazdo HDMI 2,00 

MONTAZ URZĄDZEN 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 1,00 
42U 800x800 ZPAS z demontażu 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za 1,00 
montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1,00 
panel wentylacyjny 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 1,00 
listwa zasilająca 
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34 

35 

36 

37 

38 

3 

39 

40 

41 

42 

43 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 13,00 
panel z wieszakami 

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 8,00 

Montaż paneli telefonicznych - 50xRJ45 2,00 

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych 2,00 
w przygotowanych stelażach 19" 

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej 174,00 
nieekranowanej UTP 

POMIARY 

Próby pomontazowe funkcjonowania układów 1,00 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 174,00 
zgodnie z wymaganiami 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 174,00 
zgodnie z wymaganiami - dodatek za 
udostępnienie punktu pomiarowego 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych 174,00 
zgodnie z wymaganiami - dodatek za 
doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu 
poprzedniego 

Pomiary reflektometryczne końcowe odcinków 1,00 
regeneratorowych z przełącznicy linii 
światlowodowych. 1 zmierzony światłowód 
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Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lp lwi Kod I Nazwa Jedn Limit 

1 2 3 

1. 1602003 
2. 1700301 

3. 1720200 
4. o 222 
5. 3930000 
6. 1 444449111/3 

7. 1 444449111 /6 

8. 1 444449111/9 

9. 1 455681/2011 

10. 1 4565/2011 
11. 1 4568/2011 
12. 1 4569/2011 
13. 1 5444342/2008 

14. 1 544438/29011 
15. 54445/2009 

16. 1 56672/2011 

17. o 6003/2009 
18. 1 633218/2011 
19. o 633453/2011 
20. 1 7060999(1) 

21. o 7060999/4 

22. 1 7062999(6) 

23. 1 7540499 

24. o 755199142 
25. 1 755199156 
26. 1 755199654 
27. 1 7551999(4) 

28. 1 7552999(3) 

29. o 7580033 

30. 7580087 
31. 1 7580099 

32. 1 7599903 
33. 1 760002/2011 
34. 1 760009/2011 

35. 1 766345/2011 

4 5 6 

Piasek do zaoraw m3 07600 
Cement portlandzki zwykły bez kg 148,2000 
dodatków"35" 
Wapno suchoaaszone (hvdratV70Wane) ka 83,6000 
CAA-00326 kabel UTP 4 pary kat.6 m 7 280 0000 
Woda m3 0,3800 
PCD-00208-0E Kabel krosowy RJ45 szt 90,0000 
UTP linka kat.6 2m 
PCD-00209-0E Kabel krosowy RJ45 szt 90,0000 
UTP linka kat.6 3m 
45.0E.019.0001 E Kabel szt 90,0000 
krosowv RJ45, 2-oarowv 1 m 
RFR-00118 Uzbrojona płyta szt 2,0000 
czołowa FMP3 6xDuplex SC SM, 
arafitowa 
przewód YTKSY 5x2x0,5 m 62 4000 
przewód YTKSY 1 Ox2x0,5 m 114,4000 
orzewód YTKSY 53x2x0 5 m 114,4000 
0800 54 puszka podtynkowa szt 81,0000 
oieciokrotna 
0788 10 ramka oieciokrotna szt 83 0000 
ZPAS szafa stojąca 42U 800x800 z szt 1,0000 
demontażu 

91.99.372.0100 Swiatłowód krosowy szt 2,0000 
duplex MM 50/125 OM3 Duplex SC -
Duolex SC, 1 m 
0802 54 uch""" oieciokrotnv szt 83,0000 
RG59 orzewód RG59 m 31,2000 
orzewód RGBHV PERCON VK520 m 312000 
PID-00141-EU Panel 24xRJ45 UTP kpi 8,0000 
kat.6 
Panel telefoniczny PID-00145 Panel szt 2,0000 
50xRJ45 UTP 
RFR-00100 Korpus pane!a kp! 2,0000 
światlowodoweao FMP3 arafitO""' 
0802 84 puszka natynkowa szt 2,0000 
pieciokrotna 
0787 57 aniazdo HD15 szt 20000 
0787 69 aniazdo YUV szt 2,0000 
0787 68 aniazdo HDMI szt 20000 
MLG-00021-02 Mod Mosaic szt 174,0000 
22,5x45mm 1xRJ45 kątowy 568B, UTP, 
Powercat 6 Białv 
AFR-00393 Zestaw złącz kpi 1,0000 
mechanicznych Xpress G2 SC MM 
OM310G 250/900um, Niebieskie 
'Aaua). 12 szt. 
Rury instalacyjne karbowane RVKLn-28 m 104,0000 
mm 
Rura instalacvina oładka RL 28 mm m 343,2000 
Rury kablowe z tworzywa sztucznego m 104,0000 
RL47 
Uch=v ood RVS,śred.28 mm szt 210.0000 
Uchwvt do pokrvwv 85mm 6M szt 1,0000 
0109 92 uchwyt do pokrywy 85 mm szt 4,0000 
2M 
WZ-SB53-00-01-0 boczny szt 30,0000 
wieszak kabla 
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1 2 3 4 5 6 7 

36. 1 7666690/2011 305-076 Zastaw śruba + koszvczek szt 24,0000 
37. 7761999(2) WZ-LZ30-09-00-000 Listwa zasil. do kpi 1,0000 

szafv LZ-30/9 
38. 1 8079999 CFR-00381 6włóknowy m 121,0000 

światłowodowy kabel wewnętrzny MM 
50/125 (OM3), LSZH,. ścisła tuba 

39. o 8321899 Elementv kon"ek 200x50 m 80,0000 
40. 1 8340/34 25.B016G Panel 19-calowy z szt 13,0000 

wieszakami 
41. 1 8340/49 WZ-PW36-00-00-011 Zespól szt 1,0000 

wentvlarv;nv PW-3.6 
42. 8340799 Wysięgnik wzmocniony ścienny - do szt 160,0000 

200 
43. o 8490501 Spirvtus denaturowv dm3 0,1500 
44. o 8520000 Koszulki izolacvine m 1,8000 
45. 88888888 Materiały pomocnicze % 22 109,000 

o 
46. o 8990499 Kolki rowerowe plastikowe szt 210,0000 

Materiały pomocnicze 
Razem: 

Tabela elementów 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała 
1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilośćr-g: 1288,7677 

2. 

3. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 21,0010 

POMIARY 
Ilość r-g: 207,7800 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Podstawa opracowania: KNR 0401, KNR 0508, KNR 5-08, Wacetob KNR 403, Wacetob 
KNR 508, AW, KNR 0403 

Waluta:PL 

Poziom cen robót 

Poziom cen robocizny 

Poziom cen materiałów 

Stawka robocizny kalkulacyjnej 

Koszty pośr. od R % 

Koszty pośr. od S % 

Zysk od R % 

Zysk od S % 

Zysk od KR % 

Stawka VAT 23,00 o/, 

Wartość brutto PLN 

UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych 
w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry 
nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
Zamiana wymagała będzie zgody projektanta. 
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne 
i aprobaty techniczne dla materiałów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B 
dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
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Lp. Podstawa Opis robót 
ustalenia 

1 2 3 

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

1 KNR 04010333- Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 
10-020 cementowo-wapiennej o grubości 1 112 cegły 

2 KNR 05080109- Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 
03-040 26 

3 KNR 05080705- Montaż korytek o szerokości 200 mm. 
08-040 Przykręcanie do gotowych otworów 

4 KNR 05080701- Montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
01-020 wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na 

ścianach, jedno mocowanie 

5 WacetobKNR Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla 
4031001-01-040 przewodów wtynkowych 

6 KNR 05080209- Przewody mocowane w tynku. YDY 3x2,5 
0201-040 

7 KNR 05080209- Przewody mocowane w tynku. YDY 3x1,5 
0201-040 

8 KNR 05080209- Przewody wtynkowe typu mocowane w tynku do 
0201-040 innego podłoża. YDY 3x4 

9 KNR 5-080207- Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody 
01-040 w powłoce po/wini/owej, łączny przekrój żył do 

6Cu, 12AI mm2 - YDY3x4 
Charakterystyka robót Tablica: 0207 
1.Rozwinięc ie 
2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie 
3.0twieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek 
rozgałężnych 
4.Wciągnięcie przewodu 

10 KNR 04010326- Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 
01-040 instalacyjnymi w ścianach o szerokości 112 cegły. 

zaprawa z wapna suchogaszonego 

2. MONTAZ URZĄDZEN 

11 KNR 5-080404- Montaż skrzynek i rozdzielnic - 0013 21 
01-020 rozdzielnica Ekinoxe 1x12 

12 WacetobKNR Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 
5080407-01-020 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy- S301C16 

13 WacetobKNR Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 
5080407-01-020 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy- S301B10 
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Jedn. Obmiar 
miary 

4 5 

szt 40,00 

m 100,00 

m 80,00 

szt 160,00 

m 1 000,00 

m 1 700,00 

m 1100,00 

m 110,00 

m 110,00 

m 1 000,00 

szt 1,00 

szt 1,00 

szt 11,00 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

WacetobKNR Montaż osprzętu modu/owego w rozdzielnicach. 
5080407-01-020 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy- S30186 

KNR 05080312- Montaż na gotowym podłożu podstaw 
15-020 bezpiecznikowych kompletnych FR-302-25 

KNR 5-080312- Montaż na gotowym podłożu podstaw 
15-020 bezpiecznikowych kompletnych. Rozłącznik 

bezpiecznikowy 3x40A 

WacetobKNR Montaż osprzętu modu/owego w rozdzielnicach. 
5080407-0301- Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy-
020 B16A30mAA 

WacetobKNR Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 
5080407-0301- Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy-
020 B16A30mAAC 

KNR 05080312- Montaż na gotowym podłożu lampek 
15-020 sygnalizacyjnych L311 

KNR 05080006- Montaż puszek wtynkowych, pustych- podwójnych 
04-020 

KNR 5-080007- Montaż puszek instalacyjnych natynkowych 
05-020 

Norma zakł.-149 Montaż - 0109 94 uchwyt do pokrywy 85 mm 
4M 

KNR 05080309- Montaż gniazd wtyczkowych - gniazdo typu 
04-020 DA TA z uziemieniem, z kluczem 

KNR 05080309- Montaż gniazd wtyczkowych - gniazdo typu 
04-020 DA TA z uziemieniem, z kluczem 

KNR 05080309- Montaż gniazd wtyczkowych - z uziemieniem 
04-020 podwójne 

WacetobKNR Montaż na gotowym podłożu przycisków 
5080307-0201- instalacyjnych podtynkowych - wyłącznik seryjny 
020 

WacetobKNR Montaż na gotowym podłożu przycisków 
5080307-0201- instalacyjnych podtynkowych - wyłącznik zmienny 
020 

WacetobKNR Montaż na gotowym podłożu przycisków 
5080307-0201- instalacyjnych podtynkowych - wyłącznik 

020 pojedynczy 
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szt 19,00 
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szt 1,00 

r-g 7,00 
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szt 87,00 

szt 102,00 

szt 20,00 

szt 8,00 

szt 3,00 



29 KNR 5-080502- Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy 
06-090 oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na 

kolkach kotwiących, cztery mocowania 
Charakterystyka robót Tablica: 0502 
1.Trasowanie 
Dla koL 01, 02: 
2.Nawiercenie otworów w drewnie 
Dla koL 03-06, 09, 10: 
2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie 
Dla koL 03, 04: 
3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych 
Dla kol, 05, 06, 09, 1 O: 
3.Osadzenie kołków kotwiących 
Dla koL 07, 08, 11, 12: 
2.Wstrzelenie kołków 

30 KNR 5-080511- Montaż na gotowym podłożu opraw 
19-020 świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z 

tworzyw sztucznych lub ras/erem 
metalowym,przykręcanych 4x40 W z 
podłączeniem 
Charakterystyka robót Tablica: 0511 
1.Rozpakowanie oprawy 
2.Oczyszczenie oprawy 
3.Wyposażenie oprawy w żródła światła i zapłonniki 
4.Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
5.Obcięcie i obrobienie końców przewodu 
6.Wyposażenie po zainstalowaniu oprawy w żródła światła, 
zapłonniki, odbłyśniki, 

osłony, klosze itp. 
7 .Transport pionowy 

31 KNR 5-080502- Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy 
05-090 oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na 

kolkach kotwiących, dwa mocowania 
Charakterystyka robót Tablica: 0502 
1.Trasowanie 
Dla koL 01, 02: 
2.Nawiercenie otworów w drewnie 
Dla koL 03-06, 09, 10: 
2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie 
Dla koL 03, 04: 
3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych 
Dla koL 05, 06, 09, 10: 
3.Osadzenie kołków kotwiących 
Dla koL 07, 08, 11, 12: 
2.Wstrzelenie kołków 

32 KNR 5-080511- Montaż na gotowym podłożu opraw 
12-020 świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z 

tworzyw sztucznych lub ras/erem 
metalowym,zawieszanych 2x40 W z podłączeniem 
Charakterystyka rbbót Tablica: 0511 
1.Rozpakowanie oprawy 
2.Oczyszczenie oprawy 
3.Wyposażenie oprawy w żródła światła i zapłonniki 
4.Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
5.Obcięcie i obrobienie końców przewodu 
6.Wyposażenie po zainstalowaniu oprawy w żródła światła, 
zapłonniki, odbłyśniki, 

osłony, klosze itp. 
?.Transport pionowy 

3. POMIARY 
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kpi 134,00 

szt 155,00 

kpi 11,00 

szt 11,00 



33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

KNR 04031202- Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

01-108 elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 

KNR 04031205- Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-

01-108 pomiar pierwszy 

KNR 04031205- Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-

02-108 pomiar następny 

WacetobKNR Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

5080902-05-108 Pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 

WacetobKNR Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

5080902-06-108 Następna próba działania wyłącznika 
rótnicowoprądowego 

WacetobKNR Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. 

5080901-01-108 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-

fazowego 

WacetobKNR Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. 

5080901-02-108 Za katdy następny pomiar rezystancji izolacji 

obwodu 1-fazowego 
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pomiar 54,00 

pomiar 1,00 

pomiar 10,00 

pomiar 1,00 

pomiar 10,00 

pomiar 1,00 

pomiar 10,00 



Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 

I Lp lwi Kod I Nazwa Jedn Limit 

1 2 3 

1. 12222/2009 
2. o 1602003 
3. o 1700301 

4. o 1720200 
5. 21111/2009 
6. 1 2556001/2011 
7. o 2556555/2009 

8. 1 2556585/2009 

9. 32222/2009 
10. o 3930000 
11. 1 4222389/201 O 

12. 45611/2009 
13. 1 59990/2011 
14. o 655549/2011 
15. 1 7052999/4 

16. o 73029398 

17. o 7302999 

18. o 7500432/1 
19. 1 7500445 
20. 7500452 
21. 1 75127111 
22. 1 7512799 
23. 1 7519911/2011 
24. 1 7519992 
25. 7519992/3 
26. 7580039 
27. o 7580798/32 
28. o 7580798/87/2 
29. 1 766666/2001 
30. o 795911999 
31. 7959999 
32. o 7959999/2 
33. o 8321799 
34. 8321899 

35. 8340799 
36. o 8372199 
37. 1 87777/2011 
38. 88888888 

4 5 6 

Wvłacznik instalacvinv S30181 O szt 11,0000 

Piasek do zaoraw m3 2,0000 

Cement portlandzki zwykły bez kg 390,0000 

dodatków"35" 
Waono suchoaaszone (hydralv7owane) ka 220,0000 

Wvłacznik instalacvinv S301 C6 szt 30000 

Gniazdo z uziemieniem □odwóine szt 104,0400 

0771 14 gniazdo pojedyncze typu szt 2,0400 

DATA z uziemieniem z kluczem 

0771 52 gniazdo podwójne typu DATA szt 88,7400 

z uziemieniem z kluczem 
0502 99 Klucz do aniazda szt 180,0000 

Woda m3 1,0000 

0013 41 drzwiczki transparentne do szt 1,0000 

0013 21 
WYłacznik instalacYinY S301C16 szt 1.0000 

0109 94 uchwvt do ookrvwv 85 mm 4M szt 7,0000 

0802 85 ouszka oodwóina natvnkowa szt 2,0000 

Montaż 0013 21 ozdzielnica Ekinoxe szt 1,0000 

1x12 
ORN-236 oprawa do sufitu szt 11,0000 

oodwieszoneao 2x36W z świetlówka 

16 ORN-418 oprawa szt 155,0000 

nastropowa ORN-418 RPP (FAREL) 
4x18W z świetlówka 
FR302-25 szt 1,0000 

Rozłacznik bezniecznikowv 3x40A szt 6,0000 

L311 szt 19 0000 

816A30mAAC szt 8,0000 

P16A-30mAA szt 23,0000 

WYłacznik zmiennY szt 8,1600 

WYłacznik servinY szt 20,4000 

Wvłacznik ooiedynczy szt 3 0600 

Rurv winidurowe karbowane fi 25 m 1d4,0000 

0800 52 ouszka nndwóina oodtvnkowa szt 14,2800 

0788 14 ramka szt 16,0000 

0802 52 uchwvt szt 16 0000 

Przewody kabelkowe YDY 3x1 ,5 m 1144,0000 

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m 1 882,4000 

Przewody kabelkowe YDY 3x4 m 114,4000 

ŚrubY i kolki kotwiace szt 558,0000 

Elementy korytek X111 - 200x50 z m 80,0000 
nokrvwa 
Wvsi„nnik sufilowv wzmocniony szt 160,0000 

Wkretv do drewna szt 2,0000 

moduł awarvinv 1-□odz. do ORN-236 szt 60000 

Materiały pomocnicze % 10 215,000 
o 

Materiały pomocnicze 
Razem: 
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Tabela elementów 

Lp. Nazwa 
1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: 851,2960 

2. 

3. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 236,9394 

POMIARY 
Ilość r-g: 84,9000 

R M 
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( 

Kosztorys ofertowy 

Lp. Nr 
specyfikacji 
technicznei 

1 2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Wyszczególnienie elementów Jednostka 
rozliczeniowych 

obmiar 
3 4 

OKABLOWANIE SYSTEMU 

Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 40,00 
cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy 100,00 
do 26 

Montaż korytek o szerokości 200 mm. 80,00 
Przykręcanie do gotowych otworów 

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji 160,00 
wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno mocowanie 

Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły 1 000,00 
dla przewodów wtynkowych 

Przewody mocowane w tynku . YDY 3x2,5 1 700,00 

Przewody mocowane w tynku . YDY 3x1 ,5 1100,00 

Przewody wtynkowe typu mocowane w tynku 
do innego podłoża. YDY 3x4 

110,00 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. 110,00 
Przewody w powłoce polwinitowej, łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12AI mm2 - YDY3x4 

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 1 000,00 
instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 
cegły. zaprnwa z wapna suchogaszonego 

MONTAZ URZĄDZEN 

Montaż skrzynek i rozdzielnic - 0013 21 1,00 
rozdzielnica Ekinoxe 1x12 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 1,00 
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy- S301C16 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 11,00 
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy- S301B10 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 3,00 
Wyłącznik nad prądowy 1-biegunowy - S301 B6 

Montaż na gotowym podłożu podstaw 1,00 
bezpiecznikowych kompletnych FR-302-25 

Montaż na gotowym podłożu podstaw 6,00 
bezpiecznikowych kompletnych. Rozłącznik 
bezpiecznikowy 3x40A 
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nazwa 
5 

szt 

m 

m 

szt 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

szt 

szt 

szt 

szt 

szt 

szt 

Cenajedn. Wartość 

6 7 

Razem: 0,00 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

3 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 23,00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -
biegunowy - B 16A 30mA A 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. 8,00 
Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -
biegunowy - 816A 30mA AC 

Montaż n;a gotowym podłożu lampek 19,00 
sygnalizacyjnych L311 

Montaż puszek wtynkowych, pustych- 14,00 
podwójnych 

Montaż puszek inst;alacyjnych n;atynkowych 1,00 

Montaż - 0109 94 uchwyt do pokrywy 7,00 
85mm4M 

Montaż gni;azd wtyczkowych - gniazdo typu 2,00 
DATA z uziemieniem, z kluczem 

Mont;aż gniazd wtyczkowych - gniazdo typu 87,00 
DATA z uziemieniem, z kluczem 

Montaż gniazd wtyczkowych - z uziemieniem 102,00 
podwójne 

Montaż na gotowym podłożu przycisków 20,00 
inst;alacyjnych podtynkowych - wyłącznik 
seryjny 

Montaż na gotowym podłożu przycisków 8,00 
instalacyjnych podtynkowych - wyłącznik 
zmienny 

Montaż na gotowym podłożu przycisków 3,00 
inst;alacyjnych podtynkowych - wyłącznik 
pojedynczy 

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy 134,00 
oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na 
kołkach kotwiących, cztery mocowania 

Montaż na gotowym podłożu opraw 155,00 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z 
tworzyw sztucznych lub rasterem 
metalowym,przykręcanych 4x40 W z 
podłączeniem 

Przygotowanie podloż;a ceglanego pod oprawy 11,00 
oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na 
kołkach kotwiących, dwa mocow;ania 

Montaż n;a gotowym podłożu opraw 11,00 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z 
tworzyw sztucznych lub rasterem 
metalowym,zawieszanych 2x40 W z 
podłączeniem 

POMIARY 
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szt 

szt 

szt 

szt 

szt 

r-g 

szt 

szt 

szt 

szt 

szt 

szt 

kpi 

szt 

kpi 

szt 

Razem: 



33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 54,00 
elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 
1 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego- 1,00 
pomiar pierwszy 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego- 10,00 
pomiar następny 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 1,00 
zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 10,00 
zasilania. Następna próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 1,00 
elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji 
izolacji obwodu 1-fazowego 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji 10,00 
elektrycznych. Za każdy następny pomiar 
rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego 
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pomiar 

pomiar 

pomiar 

pomiar 

pomiar 

pomiar 

pomiar 

Razem: 

Ogółem: 



Zestawienie materiałów: 
I Lo lwl Kod I 

1 2 3 

1. 12222/2009 
2. o 1602003 
3. o 1700301 

4. o 1720200 
5. 21111/2009 
6. 1 2556001/2011 
7. o 2556555/2009 

8. 1 2556585/2009 

9. 32222/2009 
10. o 3930000 
11. 1 4222389/2010 

( 
12. 45611/2009 
13. 1 59990/2011 
14. o 655549/2011 
15. 1 7052999/4 

16. o 73029398 

17. o 7302999 

18. o 7500432/1 
19. 1 7500445 
20. 7500452 
21. 1 75127111 
22. 1 7512799 
23. 1 7519911/2011 
24. 1 7519992 
25. 7519992/3 
26. 7580039 
27. o 7580798/32 
28. o 7580798/87/2 
29. 1 766666/2001 
30. o 795911999 
31. 7959999 
32. o 7959999/2 
33. o 8321799 
34. 8321899 

35. 8340799 
36. o 8372199 
37. 1 87777/2011 

Skrócone zestawienie RMS 

Nazwa Jedn Limit 
4 5 6 

Wvłacznik instalarv;nv S301 B1 O szt 11,0000 
Piasek do zanraw m3 2,0000 
Cement portlandzki zwykły bez kg 390,0000 
dodatków"35" 
Waono suchoaaszone /hvdrahnowane' kn 220 0000 
Wvłacznik instalacv;nv S301 C6 szt 3,0000 
Gniazdo z uziemieniem nodwóine szt 104,0400 
0771 14 gniazdo pojedyncze typu szt 2,0400 
DATA z uziemieniem z kluczem 
0771 52 gniazdo podwójne łypu DATA szt 88,7400 
z uziemieniem z kluczem 
0502 99 Klucz do aniazda szt 180,0000 
Woda m3 1,0000 
0013 41 drzwiczki transparentne do szt 1,0000 
0013 21 
W""'cznik instalacvinv S301C16 szt 1,0000 
0109 94 uchwvt do ookrvwv 85 mm 4M szt 7,0000 
0802 85 nuszka nodwó;na natvnkowa szt 2,0000 
Montaż 0013 21 ozdzielnica Ekinoxe szt 1,0000 
1x12 
ORN-236 oprawa do sufitu szt 11,0000 
nodwieszoneao 2x36W z świetlówka 
16 ORN-418 oprawa szt 155,0000 
nastropowa ORN-418 RPP (FAREL) 
4x18W z świetlówka 

FR302-25 szt 1,0000 
Rozłacznik bezr ieczniko· .. , 3x40A • szt 60000 
L311 szt 19 0000 
B16A30mAAC szt 8,0000 

P16A-30mAA szt 23,0000 
Wvł,acznik zmiennv szt 8,1600 
Wvłacznik sen,;nv szt 20,4000 
Wvłacznik ooiedvnczv szt 3,0600 
Rurv winidurowe karbowane fi 25 m 104,0000 
0800 52 nuszka oodwóina nodtvnkowa szt 14,2800 
0788 14 ramka szt 16,0000 
0802 52 uchun.+ szt 16 0000 
Przewodv kabelkowe YDY 3x1 ,5 m 1 144,0000 
Przewodv kabelkowe YDY 3x2 5 m 1 882,4000 
Przewodv kabelkowe YDY 3x4 m 114,4000 
Śrubv i kołki kotwiace szt 558,0000 
Elementy korytek X111 - 200x50 z m 80,0000 
aokruu,-::a 

Wvsie>.nnik sufitowv wzmocnionv szt 160,0000 
Wkretv do drewna szt 2,0000 
moduł awarv;nv 1-aodz. do ORN-236 szt 6,0000 
Materiałv oomocnicze 
Razem: 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof(wer. 2010.10) 

str 11 

Cena I Wartość KB I 
7 8 



i 
i 

Tabela elementów 

Lp. Nazwa 
1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

Ilość r-g: 851,2960 

2. 

3. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 236,9394 

POMIARY 
Ilość r-g: 84,9000 

Koszty bezpośrednie 

Koszty pośr. od R 

Koszty pośr. od S 

ZyskodR 

Zysk od S 

Zysk od KR 

Stawka VAT 

Wartość brutto 

R M 

PLN 

......... % 

......... % 

.......... % 

......... 0% 

......... % 

23,00% 

PLN 
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INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

Podstawa opracowania: KNR 5-06, KNR 0403, KNR 5-08, KNR AL-01, KNR 7-08, 
AW,KNR 4-03, KNR 5-18 

Waluta: PLN 
Stawka r-g: 

Poziom cen robót 

Poziom cen materiałów 

Stawka robocizny kalkulacyjnej 

Koszty pośr. od R % 

Koszty pośr. od S % 

Zysk od R % 

Zysk od S % 

Zysk od KR % 

Stawka VAT 23,00 % 

Wartość brutto PLN 

UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych 
w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry 
nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
Zamiana wymagała będzie zgody projektanta. 
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne 
i aprobaty techniczne dla materiałów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B 
dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
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Lp. Podstawa Opis robót 
ustalenia 

1 2 3 

1. MONTAZ OKABLOWANIA 

1 KNR 5-181712- Przebicie przez ścianę o grubości 1 112 cegły 
03-020 

2 KNR 5-080101- Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
03-040 pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego 

sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów 
do kołków plastikowych 

3 KNR 5-080110- Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane 
01-040 n.I.na gotowych uchwytach 

4 KNR 5-080207- Przewody kabelkowe wciągane do rur. YnTKSY 
01-040 1x2x0,8 

5 KNR 5-080201- Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe 
03-040 układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 

sprzętem mechan.Przykręcenie uchwytów do 
kołków plastik.,podloże betonowe 

6 KNR 5-080211- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. 
01-040 układane na przygotowanym podlożu,mocowane 

paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 
6Cu, 12AI mm2 - YnTKSY 1x2x0,8 

7 KNR 5-080211- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n. t. 
01-040 układane na przygotowanym podlożu,mocowane 

paskami lub klamerkami. Łączny przekrój żył do 
6Cu, 12AI mm2-HDGs 2x1,0 

8 KNR 7-080514- Obróbka ekran.końców.kabli 
01-020 sygnalizac. teletechnicznych przewodów 

kompensacyjnych wieloparowych z powloką 
ekranową poszczególnych par żył o ilości żył do 5 

2. MONTAZ URZĄDZEN 

9 KNR 5-061602- Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu SAP 
09-020 na gotowym podłożu z podłączeniem. Zasilacz 

10 KNR 5-061606- Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do 
02-020 samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek. 

Gniazdo montowane kolkami rozporowymi w cegle 

11 KNR 5-061612- Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy 
02-020 pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych 

gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. 
Optyczna czujka dymu 

12 KNR 5-061612- Instalowanie modu/ów wejścia/wyjścia 
02-020 
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Jedn. Obmiar 
miary 

4 5 

szt 30,00 

m 100,00 

m 100,00 

m 100,00 

m 700,00 

m 500,00 

m 200,00 

szt 60,00 

szt 1,00 

szt 40,00 

szt 40,00 

szt 1,00 



13 KNR 5-061611- Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania 
03-020 czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia. Podłoże 

ceglane 

14 KNRAL-01L-01 Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego 
0108-01-020 lub zewnętrznego 

Charakterystyka robót Tablica 0108 
Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego 

3. URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, POMIARY, SZKOLENIE 

15 

16 

17 

18 

KNRAL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych 
0603-07-020 adresowalnych - do 64 adresów 

KNR AL-01 L-01 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego 
0604-03-020 do 72 elementów liniowych 

Charakte,ystyka robót: Tablica 0604 
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego 

KNR 4-031205- Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 
05-108 

KNR 04031205- Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-
01-108 pomiar pierwszy 
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szt 7,00 

szt 6,00 

szt 1,00 

szt 1,00 

parnia 1,00 

parnia 1,00 



Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lo lwl Kod I 

1 2 3 

1. o 1050002 
2. o 1343599 
3. 1 2/40 

4. 1 25555/13 
5. 1 25555/13/1 
6. 1 25555/18 

7. 1 25555/20 

8. 1 25555/6 
9. 1 25555/7 

10. 1 41 
11. 1 544/1/2007 
12. 1 544/2007 
13. 1 54443 
14. o 54444 
15. 1 7580083 
16. o 7599999 

17. o 8321799 
18. 1 8776 
19. 1 8990411 

20. o 8990499 

Nazwa I Jedn Limit 
4 5 6 

Benzvna do ekstrakcii dm3 O 1500 
Srubv z nakretkami i oodk/adkami ka 0,4000 
Przewody kabelkowe YnTKSYekw m 624,0000 
1x2x0.8 
Modu/ weiścia/wviścia BA-OI3 szt 1,0000 
Obudowa modułu GEH MOD IP66 szt 1 0000 
Sygnalizator akustyczny pożaru SIR szt 6,0000 
Y04- R 
Zasilacz 24V typu ZSP135-DR-3A-1 z 2 szt 1,0000 
akumulatorami o ooiemności 17 Ah 
Gniazdo do czuiekUSB 501-1 szt 40 0000 
Optyczna czujka dymu CU BUS szt 40,0000 
MTD533 
Przewodv H DGs 2x1 m 208,0000 
Obudowa wskażnika zadziałania PIG szt 7,0000 
Wskaźnik zadziałania BA-UPI szt 7,0000 
Kołki roznorowe z tworzu\Ala sztuczne□o szt 210 0000 
Uch"""'' do rur fi 21 szt 210 0000 
Rura instala~ina aladka RB 20 mm m 104,0000 
Uchwyty metalowe do kabli firmy OBO szt 2 100,0000 
BETTERMANN 
Srubv i kolki kotwi~ce szt 14 0000 
N"nel wielosto□niouN tvn MM SN M20 szt 20,0000 
Kolki rozporowe metalowe firmy OBO szt 2 100,0000 
BETTERMANN 
Kolki rozoorowe z tworzvwa sztuczneao szt 80 0000 
Mateńałv nomocnicze 
Razem: 
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Cena I Wartość KB I 
7 8 



Tabela elementów 

Lp. Nazwa 
1. MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 37802015 

2. 

3. 

MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 156,9685 

URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, 
POMIARY, SZKOLENIE 
Ilość r-g: 62,5800 

R M 
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S Kw. stała Razem 



( 

( 

Kosztorys ofertowy 
Lp. Podstawa 

un1cenv 

1 2 
1. 

1. KNR5-18 
1712-03-020 

2. KNR 5-08 
0101-03-040 

3. KNR 5-08 
0110-01-040 

4. KNR 5-08 
0207-01-040 

5. KNR 5-08 
0201-03-040 

6. KNR 5-08 
0211-01-040 

7. KNR 5-08 
0211-01-040 

8. KNR 7-08 
0514-01-020 

Opis pozycji Obmiar J.m C.j. R C.j.M 
kosztorvso„nrch 

3 4 5 6 6 
MONTAZ OKABLOWANIA 

(NP) Przebicie przez 30,00 szt 

ścianę o grubości 1 1/2 
cegły 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż uchwytów 100,00 m 

pod rury winidurowe 
układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
ceglanego sprzętem 
mechanicznym. 
Przykręcenie uchwytów do 
kołków plastikowych 
Krotność = 1, 00 

(NP) Rury winidurowe o 100,00 m 

średnicy do 20 mm 
układane n.I.na gotowych 
uchwytach 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 100,00 m 
wciągane do nur. YnTKSY 
1x2x0;8 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż uchwytów 700,00 m 
pod przewody kabelkowe 
układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
sprzętem 
mechan.Przykręcenie 
uchwytów do kaików 
plastik.,podłoże betonowe 
Krotność = 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 500,00 m 
w powłoce polwinitowej n.I. 
układane na 
przygotowanym 
podłożu,mocowane 
paskami lub klamerkami. 
Łączny przekrój żył do 
6Cu, 12AI mm2 - YnTKSY 
1x2x0,8 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 200,00 m 
w powłoce polwinitowej n.I. 
układane na 
przygotowanym 
podłożu,mocowane 

paskami lub klamerkami. 
Łączny przekrój żył do 
6Cu, 12AI mm2 - HDGs 
2x1,0 
Krotność= 1,00 

(NP) Obróbka 60,00 szt 

ekran.końców.kabli 
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C.j. S Wartość 
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1 2 

2. 

9. KNR 5-06 
1602-09-020 

10. KNR5-06 
1606-02-020 

( 

11. KNR 5-06 
1612-02-020 

12. KNR 5-06 
1612-02-020 

13. KNR 5-06 
1611-03-020 

14. KNRAL-01 
L-01 0108-
01-020 

3. 

15. 
KNRAL-01 
0603-07-020 

16. KNRAL-01 
L-01 0604-
03-020 

3 4 5 6 

sygnalizac.teletechnicznyc 
h przewodów 
kompensacyjnych 
wieloparowych z powloką 
ekranową poszczególnych 
par żył o ilości żył do 5 
Krotność= 1,00 

. 

Razem: 
MONTAZ URZĄDZEN 

(NP) Zainstalowanie 1,00 szt 

dodatkowych urządzeń 
typu SAP na gotowym 
podłożu z podłączeniem. 
Zasilacz 
Krotność= 1,00 

(NP) Instalowanie gniazd w 40,00 szt 

wykonaniu zwykłym do 
samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych -
czujek. Gniazdo 
montowane kołkami 
rozporowymi w cegle 
Krotność= 1,00 

(NP) Instalowanie 40,00 szt 

samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych -
czujek w uprzednio 
zainstalowanych 
gniazdach i obudowach 
wraz ze sprawdzeniem. 
Optyczna czujka dymu 
Krotność= 1,00 

(NP) Instalowanie 1,00 szt 

modułów wejścia/wyjścia 
Krotność = 1, 00 

(NP) Instalowanie 7,00 szt 

dodatkowych wskaźników 
zadziałania czujek - bez 
sprawdzenia i 
uruchomienia. Podłoże 
ceglane 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż sygnalizatora 6,00 szt 

akustycznego 
wewnętrznego lub 
zewnętrznego 
Krotność = 1, 00 

Razem: 
URUCHOMIENIE SYSTEMU 
SAP, POMIARY, SZKOLENIE 

(NP) Uruchomienie i 1,00 szt 

pomiary linii dozorowych 
adresowalnych - do 64 
adresów 
Krotność= 1,00 

(NP) Praca próbna i 1,00 szt 

testowanie systemu 
<:>.l<:>.rmnu,o,,.,.. ,.J,.. 7"> 
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( 

C 

1 2 3 4 5 6 6 

alarmowego do 72 
elementów liniowych 
Krotność= 1,00 

17. KNR 4-03 (NP) Badanie skuteczności 1,00 po 
1205-05-108 zerowania - pomiar mia 

pierwszy 
Krotność= 1,00 

18. KNR0403 (NP) Badanie uziemienia 1,00 po 
1205-01-108 ochronnego lub mia 

roboczego-pomiar 
pierwszy 
Krotność= 1,00 

Razem: 
Razem kosztorys: 

Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lp lwl Kod I Nazwa Jedn Limit 

1 2 3 4 5 6 

1. o 1050002 Benzvna do ekstrakcji dm3 O, 1500 
2. o 1343599 Śrubv z nakretkami i oodkładkami ka 0,4000 
3. 1 2/40 Przewody kabelkowe YnTKSYekw m 624,0000 

1x2x0,8 
4. 1 25555/13 Moduł weiścial\,\Niścia BA-O 13 szt 1,0000 
5. 1 25555/13/1 Obudowa modułu GEH MOD IP66 szt 1,0000 
6. 1 25555/18 Sygnalizator akustyczny pożaru SIR szt 6,0000 

Y04-R 
7. 1 25555/20 Zasilacz 24V typu ZSP135-DR-3A-1 z 2 szt 1,0000 

akumulatoratni o ooiemności 17 Ah 
8. 1 25555/6 Gniazdo do czuiekUSB 501-1 szt 40,0000 
9. 1 25555/7 Optyczna czujka dymu CU BUS szt 40,0000 

MTD533 
10. 1 41 Przewody H DGs 2x1 m 208,0000 
11. 1 544/1/2007 Obudowa wskażnika zadziałania PIG szt 7,0000 
12. 1 544/2007 Wskaźnik zadziałania BA-UPI szt 7,0000 
13. 1 54443 Kołki rozporowe z twol7VWa sztuczneoo szt 210.0000 
14. o 54444 Uch"""" do rur fi 21 szt 210,0000 
15. 1 7580083 Rura instaJa.--vina oładka RB 20 mm m 104.0000 
16. o 7599999 Uchwyty metalowe do kabli firmy OBO szt 2100,0000 

BETTERMANN 
17. o 8321799 Śruby i kolki kotwiace szt 14,0000 
18. 1 8776 NuneJ wielostooniO""' hm MM SN M20 szt 20,0000 
19. 1 8990411 Kołki rozporowe metalowe firmy OBO szt 2100,0000 

BETTERMANN 
20. o 8990499 Kołki rozoorowe z tworzvwa sztuczneao szt 80,0000 

Materialv pomocnicze 
Razem: 
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Tabela elementów 
Lp. Nazwa 
1. MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 378,2015 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 156,9685 

3. URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, 
POMIARY, SZKOLENIE 
Ilość r-g: 62,5800 

Koszty bezpośrednie PLN 

Koszty pośr. od R ......... % 

Koszty pośr. od S .......... % 

ZyskodR ......... % 

Zysk od S ......... % 

Zysk od KR ......... % 

Koszty z narzutami (netto) PLN 

Stawka VAT 23,00 % 

Wartość brutto PLN 

R M 
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( 

INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45312200-9 Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 

Podstawa opracowania: KNR 0518, KNR 0508, KNR 0401, KNR AL-01, KNR 0708, 
KNR, KNR 0403 

Waluta: PLN 

Poziom cen robót 

Poziom cen robocizny 

Poziom cen materiałów 

Stawka robocizny kalkulacyjnej 

Koszty pośr. od R % 

Koszty pośr. od S % 

Zysk od R % 

Zysk od S % 

Zysk od KR % 

Stawka VAT 23,00 % 

Wartość brutto PLN 

UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych 
w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry 
nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
Zamiana wymagała będzie zgody projektanta. 
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne 
i aprobaty techniczne dla materiałów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B 
dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
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Lp. Podstawa Opis robót 
ustalenia 

1 2 3 

1. MONTAZ OKABLOWANIA 

1 KNR 05181712- Przebicie przez ścianę o grubości 1 112 cegły 
03-020 

2 KNR 05080210- Przewody kabelkowe w izolacji po/wini/owej 
01-040 układane p.t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd.łączny przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2,podłote różne od betonu -HDGs 2x1 

3 KNR 04010336- Wykucie bruzd poziomych o głębokości i 
01-040 szerokości 1/4 x 112 cegły w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej 

4 KNR 05080210- Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej 
01-040 układane p. t. w gotowych bruzdach bez 

zaprawienia bruzd.łączny przekrój ty/ do 6Cu, 12AI 
mm2,podloże różne od betonu -Przewód YTDY 
8x5ekw 

5 KNR 04010326- Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 
01-040 instalacyjnymi w ścianach o szerokości 112 cegły. 

zaprawa z wapna suchogaszonego 

6 KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
01-040 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 

bez mocowania. łączny przekrój ty/ do 6Cu, 12AI 
mm2 -Przewód YTDY 8x5 ekw 

7 KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
01-040 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 

bez mocowania. łączny przekrój ty/ do 6Cu, 12AI 
mm2 -Przewód OMY 3x2,5 

8 KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
01-040 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 

bez mocowania. łączny przekrój ty/ do 6Cu, 12AI 
mm2 - Przewód UTP 4x2x0, 5 

9 KNR 07080514- Obróbka ekran. Końców. Kabli sygnalizac. 
01-020 teletechnicznych przewodów wieloparowych z 

powloką ekranową poszczególnych par ty/ o ilości 
żył do 5 - współczynnik O, 6 

10 KNR 05080811- Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu bez 
01-020 względu na rodzaj instalacji i przewodów 

11 KNR 05080811- Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu bez 
02-020 względu na rodzaj instalacji i przewodów 

12 KNR 05080811- Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru 
03-020 instalacji wtynkowej po tynkowaniu 

2, MONTAZ URZĄDZEN Z DEMONTAZU 
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Jedn. Obmiar 
miary 

4 5 

szt 5,00 

m 15,00 

m 20,00 

m 30,00 

m 15,00 

m 120,00 

m 180,00 

m 350,00 

szt 13,00 

szt 8,00 

szt 8,00 

szt 8,00 



( 

13 KNR AL-01L-01 Montaż obudowy o wielkości do 1 HE szt 
0114-01-020 Charakte,ystyka robót Tablica 0114 

Montaż obudowy 

14 KNR AL-01L-01 Montaż modu/owej centrali alarmowej do 8 linii szt 
0102-01-020 dozorowych 

Charakte,ystyka robót Tablica 0102 
Montaż modułowej centrali alarmowej 

15 KNR AL-01L-01 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 1 O szt 
0109-01-020 Ah 

Charakte,ystyka robót Tablica 0109 
Montaż akumulatora bezobsługowego 

16 KNR AL-01L-01 Montaż elementów obsługowych - pulpit szt 
0111-01-020 obsługowy (konsola) bez wyświetlacza LCD 

Charakte,ystyka robót Tablica 0111 
Montaż elementów obsługowych 

17 KNR01011202- Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W szt 
020 

18 KNR01020101- Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt 
020 

19 KNR AL-01L-01 Montaż czujki ruchu- pasywna dualnej szt 
0201-05-020 

20 KNR01020301- Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa szt 
020 powierzchniowa 

21 KNR01030401- Montaż elektromechanicznych elementów szt 
020 blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 

3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH 

22 

23 

24 

25 

KNR AL-01L-01 Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 
0306-01-020 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 

Charakte,ystyka robót Tablica 0306 
Uruchomienie systemu kontroli dostępu 

KNR01030701- Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
020 pomontażoweklawiatury obsługującej PIN-kod 

KNR01030704- Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby 
020 pomontażoweelektromechanicznych elementów 

blokujących 

KNR01060101- Przygotowanie i testowanie oprogramowania 
098 systemu alarmowego - do 25 kroków 

programowych (instrukcjij 
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szt 

szt 

szt 

system 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 



26 KNR01060201- Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt 1,00 
020 konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym 

27 KNR01060401- Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00 
020 do 24 elementów liniowych 

28 KNR 04031205- Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,00 
05-108 

29 KNR 04031205- Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego- pomiar 1,00 
02-108 pomiar następny 

Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lo lwl Kod I Nazwa Jedn Limit Cena I Wartość KB I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1602003 Piasek do zaaraw m3 0,0300 
2. 1700301 Cement portlandzki zwykły bez kg 5,8500 

dodatków''35" 
3. 1720200 Wanno suchoaaszone (hvdratvzowane' ka 3,3000 
4. 3930000 Woda m3 0,0150 
5. 40 Przewodv HDGs 2x1 m 15,6000 
6. 1 455436/2011 Manioulator INT-SK-GR szt 2,0000 
7. 1 488892/2011 Elektrozaczeo szt 1.0000 
8. 1 533234/2011 Pasywna czujka podczerwieni IR120C szt 1,0000 

z uchwvtem 
9. 1 544390/2011 Akumulator 7 Ah szt 2,0000 
10. 1 60001/2011 Eksoander CA-64E szt 1.0000 
11. 1 60009/2011 Kontaktron szt 1,0000 
12. 1 65557/2011 Czuika dualna D0100 z uchwvtem szt 1,0000 
13. 1 766589/2011 Zasilacz APS 15 szt 1,0000 
14. 7959999/16 Przewód OMY 3x2 5 m 187.2000 
15. 7959999/61 Przewód UTP 4x2x0,5 m 364,0000 
16. 7959999/8 Przewód YTDY 8x5 ekw m 156 0000 
17. 1 800456/2011 Obudowa OM 1-1 szt 1,0000 

Materiałv pomocnicze 
Razem: 

Tabela elementów 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem 
1. MONTAŻ OKABLOWANIA 

Ilość r-g: 70,8299 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ Z 
DEMONTAŻU 
Ilość r-g: 41,8880 

3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, 
SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE 
LINII DOZOROWYCH 
Ilość r-g: 16,8700 

Kosztorys ofertowy 
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Lp. Podstawa 
wvcenv 

1 2 
1. 

1. KNR 0518 
1712-03-020 

2. KNR0508 
0210-01-040 

3. KNR 0401 
0336-01-040 

( 

4. KNR0508 
0210-01-040 

5. KNR 0401 
0326-01-040 

6. KNR0508 
0212-01-040 

7. KNR0508 
0212-01-040 

8. KNR0508 
0212-01-040 

Opis pozycji Obmiar J.m C.j.R C.j.M 
kosztorvsowvch 

3 4 5 6 
MONTAZ OKABLOWANIA 

(NP) Przebicie przez 5,00 szt 

ścianę o grubości 1 1/2 
cegły 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 15,00 m 
w izolacji polwinitowej 
układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawienia 
bruzd.łączny przekrój żył 
do 6Cu,12AI mm2,podłoże 
różne od betonu -HDGs 
2x1 
Krotność = 1, 00 

(NP) Wykucie bruzd 20,00 m 
poziomych o głębokości i 
szerokości 1 /4 x 1 /2 cegły 
w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 30,00 m 
w izolacji polwinitowej 
układane p.t.w gotowych 
bruzdach bez zaprawienia 
bruzd.łączny przekrój żył 
do 6Cu,12AI mm2,podłoże 
różne od betonu -Przewód 
YTDY8x5 ekw 
Krotność = 1,00 

(NP) Zamurowanie bruzd 15,00 m 
poziomych z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach 
o szerokości 1/2 cegły. 
zaprawa z wapna 
suchogaszonego 
Krotność = 1, 00 

(NP) Przewody kabelkowe 120,00 m 
w powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach 
bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2 -Przewód YTDY 8x5 
ekw 
Krotność = 1, 00 

(NP) Przewody kabelkowe 180,00 m 
w powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach 
bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2 -Przewód OMY 3x2,5 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 350,00 m 
w powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korvtkach i na drabinkach 
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1 2 

9. KNR0708 
0514-01-020 

10. KNR0508 
0811-01-020 

( 
11. KNR0508 

0811-02-020 

12. KNR0508 
0811-03-020 

2. 

13. KNRAL-01 
L-01 0114-
01-020 

14. KNRAL-01 
L-01 0102-
01-020 

15. KNRAL-01 
L-01 0109-
01-020 

16. KNRAL-01 
L-01 0111-
01-020 

17. KNR 
01011202-
020 

18. KNR 
01020101-
020 

19. KNRAL-01 
L-01 0201-

3 4 5 6 

bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2 - Przewód UTP 
4x2x0,5 
Krotność= 1,00 

(NP) Obróbka ekran. 13,00 szt 
Końców. Kabli sygnalizac. 
teletechnicznych 

. 

przewodów 
wieloparowych z powloką 
ekranową poszczególnych 
par żył o ilości żył do 5 -
współczynnik 0,6 
Krotność= 1,00 

(NP) Sprawdzenie stanu 8,00 szt 
izolacji po tynkowaniu bez 
względu na rodzaj 
instalacji i przewodów 
Krotność= 1,00 

(NP) Przedzwonienie 8,00 szt 
przewodu po tynkowaniu 
bez względu na rodzaj 
instalacji i przewodów 
Krotność= 1,00 

(NP) Sprawdzenie 8,00 szt 

próbnikiem napięcia 
punktu odbioru instalacji 
wtynkowej po tynkowąniu 
Krotność= 1,00 

Razem: 
MONTAZ URZĄDZEN Z 
DEMONTAŻU 

(NP) Montaż obudowy o 1,00 szt 
wielkości do 1 HE 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż modu/owej 1,00 szt 
centrali alarmowej do 8 linii 
dozorowych 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż akumulatora 2,00 szt 

bezobsługowego o poj. do 
10Ah 
Krotność = 1,00 

(NP) Montaż elementów 2,00 szt 
obsługowych - pulpit 
obsługowy (konsola) bez 
wyświetlacza LCD 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż zasilacza do 1,00 szt 
12 V DC/17W 
Krotność = 1, oo 

(NP) Montaż czujki ruchu- 1,00 szt 
pasywna podczerwieni 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż czujki ruchu- 1,00 szt 
pasvwna dualnej 
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1 2 
05-020 

20. KNR 
01020301-
020 

21. KNR 
01030401-
020 

3. 

22. KNRAL-01 
L-01 0306-
01-020 

23. KNR 
01030701-
020 

24. KNR 
01030704-
020 

25. KNR 
01060101-
098 

26. KNR 
01060201-
020 

27. KNR 
01060401-
020 

28. KNR0403 
1205-05-108 

29. KNR0403 

3 4 5 6 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż czujki 1,00 szt 

otwarcia - kontaktronowa 
powierzchniowa 
Krotność = 1, 00 

(NP) Montaż 1,00 szt 

elektromechanicznych 
elementów blokujących -
elektrozaczep w 
wykonaniu standard 
Krotność = 1, 00 

Razem: 
PROGRAMOWANIE, 
POMIARY, SPRAWDZENIE I 
URUCHOMIENIE LINII 
DOZOROWYCH 

(NP) Uruchomienie 1,00 szt 

systemu kontroli dostępu z 
1 sterownikiem 
(kontrolerem) magistrali 
Krotność= 1,00 

(NP) Praca próbna 1,00 szt 

systemu kontroli dostępu -
próby 
pomontażoweklawiatury 
obsługującej PIN-kod 
Krotność= 1,00 

(NP) Praca próbna 1,00 szt 

systemu kontroli dostępu -
próby 
pomontażoweelektromech 

anicznych elementów 
blokujących 
Krotność= 1,00 

(NP) Przygotowanie i 1,00 sys 

testowanie tern 

oprogramowania systemu 
alarmowego - do 25 
kroków programowych 
(instrukcji) 
Krotność = 1, 00 

(NP) Sprawdzenie i 1,00 szt 

uruchomienie linii 
dozorowych 
konwencjonalnych o 
1 elemencie liniowym 
Krotność= 1,00 

(NP) Praca próbna i 1,00 szt 

testowanie systemu 
alarmowego do 24 
elementów liniowych 
Krotność= 1,00 

(NP) Badanie skuteczności 1,00 po 

zerowania - pomiar mia 

pierwszy r 

Krotność= 1,00 

(NP) Badanie uziemienia 1,00 po 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 

1205-02-108 ochronnego lub mia 

roboczego-pomiar r 
następny 
Krotność= 1,00 

Razem: 
Razem kosztorys: 

Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lp lwi Kod I Nazwa Jedn Limit Cena I Wartość KB I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1602003 Piasek do za□raw m3 0,0300 
2. 1700301 Cement portlandzki zwykły bez kg 5,8500 

dodatków''35" 
3. 1720200 Waono suchoaaszone (hvdra~~owane' kn 33000 
4. 3930000 Woda m3 0,0150 
5. 40 Przewodv HOGs 2x1 m 15,6000 
6. 1 455436/2011 Manioulator INT-SK-GR szt 2,0000 

7. 1 488892/2011 Elektrozaczeo szt 1,0000 
8. 1 533234/2011 Pasywna czujka podczeiwieni IR120C szt 1,0000 

z uchwvtem 
9. 1 544390/2011 Akumulator 7 Ah szt 2,0000 
10. 1 60001/2011 Eksoander CA-64E szt 1,0000 

11. 1 60009/2011 Kontaktron szt 1 0000 
12. 1 65557/2011 Czuika dualna 00100 z uch"•rlem szt 1,0000 
13. 1 766589/2011 Zasilacz APS15 szt 1 0000 
14. 7959999/16 Przewód OMY 3x2,5 m 187,2000 
15. 7959999/61 Przewód UTP 4x2x0 5 m 364,0000 
16. 7959999/8 Przewód YTOY 8x5 ekw m 156,0000 
17. 1 800456/2011 Obudowa OMl-1 szt 1,0000 

Materialv oomocnicze 
Razem: 

Tabela elementów 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem 

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 
Ilość r-g: 70,8299 

2. MONTAŻ URZĄDZEŃ Z 
DEMONTAŻU 
Ilość r-g: 41,8880 

3. PROGRAMOWANIE, POMIARY, 
SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE 
LINII DOZOROWYCH 
Ilość r-g: 16,8700 
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INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU 

PRZEDMIAR ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
51000000-9 Usługi instalacyjne 
51300000-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video 
51312000-2 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 

odstawa opracowania: KNR 0708, KNR 0508, AL01, KNR AL-01, KNR, KNR 0403, 
KNR 0401 

Waluta:zl 

Poziom cen robót 

Poziom cen robocizny 

Poziom cen materiałów 

Stawka robocizny kalkulacyjnej 

Koszty pośr. od R % 

Koszty pośr. od S % 

Zysk od R % 

Zysk od S % 

Zysk od KR % 

Stawka VAT 23,00 % 

Wartość brutto PLN 

UWAGA! 

Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu 
doprecyzowanie przedmiotu opracowania. 
Dopuszcza się możliwość stosowania materia/ów i urządzeń równoważnych do wskazanych 
w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały ( i urządzenia) będą posiadały parametry 
nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
Zamiana wymaga/a będzie zgody projektanta. 
W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne 
i aprobaty techniczne dla materia/ów ( i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B 
dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez 
Państwowy Zakład Higieny. 
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Lp. Podstawa Opis robót 
ustalenia 

1 2 3 

1. MONTAZ OKABLOWANIA 

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 

1 KNR 04010333- Przebicie otworów w ścianach na zaprawie 
10-020 cementowo-wapiennej o grubości 1 112 cegły 

2 KNR 05080701- Montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
01-020 wsporczych do 1 kg przykręcanych. Montaż na 

ścianach, jedno mocowanie 

3 KNR 05080705- Montaż korytek typu o szerokości 100 mm. 
07-040 Przykręcanie do gotowych otworów 

4 KNR 05080101- Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
06-040 pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. Przykręcenie uchwytów 
do konstrukcji 

5 KNR 05080110- Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane 
01-040 n. t.na gotowych uchwytach 

6 KNR 05080207- Przewody kabelkowe wciągane do rur -
01-040 OMY2x1,0 

7 KNR 05080207- Przewody kabelkowe wciągane do rur - RG59 
01-040 

8 KNR 05080212- Przewody kabe/kowe w powłoce polwinitowej 
01-040 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 

bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2 - OMY 3x1,0 

9 KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
01-040 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 

bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2 - OMY 3x2,5 

10 KNR 05080212- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
01-040 układane w gotowych korytkach i na drabinkach 

bez mocowania. łączny przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2-RG-59 

11 KNR 07080514- Obróbka ekran. Końców. Kabli sygna/izac. 
01-020 teletechnicznych przewodów wieloparowych z 

powloką ekranową poszczególnych par żył o ilości 
żył do 5 - współczynnik O, 6 

2. MONTAZ NOWYCH URZĄDZEN 

12 

13 

AL01501-020 Montaż kamery stacjonarnej 

KNR AL-01 L-01 Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W 
0112-04-020 
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Jedn. Obmiar 
miary 

4 5 

szt 10,00 

szt 8,00 

m 8,00 

m 50,00 

m 50,00 

m 50,00 

m 50,00 

m 350,00 

m 150,00 

m 680,00 

szt 7,00 

szt 7,00 

szt 1,00 



14 AL0150103-020 Montaż monitora GEL19SV szt 1,00 

3. PROBY POMONTAZOWE ,POMIARY 

15 KNR01050601- Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 7,00 
256 

16 KNR 04031205- Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego- pomiar 1,00 
01-108 pomiar pierwszy 

17 KNR 04031205- Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,00 
05-108 

Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lp lwi Kod I Nazwa Jedn Limit Cena I Wartość KB I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. o 222 OMY3x1 m 416 0000 
2. 1 322221 OMY3x2,5 m 156.0000 
3. 432189/2004 Zbacza BNC ooak. 1.0000 
4. 444444423 Uchunm, do rurek PCV 21 szt 105,0000 
5. 7580099 Rury kablowe z tworzywa sztucznego m 52,0000 

RL21 
6. 1 76665/2011 PSDC16128. Zasilacz stabilizowany szt 1,0000 

imoulso\A/v 
7. o 79/2005 GEL 19SV - Monitor LCD 19" szt 1,0000 
8. 8321899/1 Korvto X111-100x50 z pokrvw~ m 8,0000 
9. 8340799 Wysięgnik wzmocniony ścienny - do szt 8,0000 

200 
10. o 85554/2011 RG59 m 759,2000 
11. 1 87760/2011 TVD-TIR-HR-P - Kamera dualna szt 7,0000 

kooułkowa, 

12. 88888888 Materiałv oomocnicze % 125,0000 
Materiały pomocnicze 
Razem: 

Tabela elementów 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem 

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 
Ilość r-g: 96,5303 

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 
Ilość r-g: 96,5303 

2. 

3. 

MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 70,4500 

PRÓBY POMONTAŻOWE 
,POMIARY 
Ilość r-g: 14,6900 
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Kosztorys ofertowy 

Lp. Podstawa 
un•cenv 

1 2 
1. 

1. 

1. KNR 0401 
0333-10-020 

2. KNR 0508 
0701-01-020 

3. KNR0508 
0705-07-040 

4. KNR0508 
0101-06-040 

5. KNR0508 
0110-01-040 

6. KNR0508 
0207-01-040 

7. KNR0508 
0207-01-040 

8. KNR0508 
0212-01-040 

9. KNR0508 
0212-01-040 

Opis pozycji Obmiar J.m C.j.R C.j.M 
kosztorvso••n•ch 

3 4 5 6 
MONTAZ OKABLOWANIA 

OKABLOWANIE SYSTEMU 

(NP) Przebicie otworów w 10,00 szt 
ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej o 
grubości 1 1 /2 cegły 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż na gotowym 8,00 szt 
podłożu konstrukcji 
wsporczych do 1 kg 
przykręcanych. Montaż na 
ścianach, jedno 
mocowanie 
Krotność = 1,00 

(NP) Montaż korytek typu 8,00 m 
o szerokości 100 mm. 
Przykręcanie do gotowych 
otworów 
Krotność = 1,00 

(NP) Montaż uchwytów 50,00 m 
pod rury winidurowe 
układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża 
przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 
Przykręcenie uchwytów do 
konstrukcji 
Krotność = 11 00 

(NP) Rury winidurowe o 50,00 m 
średnicy do 20 mm 
układane n.I.na gotowych 
uchwytach 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 50,00 m 
wciągane do rur -
OMY2x1,0 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 50,00 m 
wciągane do rur - RG59 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 350,00 m 
w powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach 
bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2 - OMY 3x1 ,O 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 150,00 m 
w powłoce polwinitowej 
układane w Qotowvch 
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1 2 

10. KNR0508 
0212-01-040 

11. KNR0708 
0514-01-020 

( 

2. 

12. AL01 
501-020 

13. KNRAL-01 
L-01 0112-
04-020 

14. AL01 
50103-020 

3. 

15. KNR 
01050601-
256 

16. KNR0403 
1205-01-108 

17. KNR0403 
1205-05-108 

3 4 5 6 

korytkach i na drabinkach 
bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2 - OMY 3x2,5 
Krotność= 1,00 

(NP) Przewody kabelkowe 680,00 m 

w powłoce polwinitowej 
układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach 
bez mocowania. łączny 
przekrój żył do 6Cu, 12AI 
mm2- RG-59 
Krotność= 1,00 

(NP) Obróbka ekran. 7,00 szt 
Końców. Kabli sygnalizac. 
teletechnicznych 
przewodów 
wieloparowych z powłoką 
ekranową poszczególnych 
par żył o ilości żył do 5 -
współczynnik 0,6 
Krotność= 1,00 

Razem: 

Razem: 
MONTAZ NOWYCH 
URZĄDZEŃ 

(NP) Montaż kamery 7,00 szt 
stacjonarnej 
Krotność = 1, 00 

(NP) Montaż zasilacza do 1,00 szt 
12 V DC/40 W 
Krotność= 1,00 

(NP) Montaż monitora 1,00 szt 

GEL19SV 
Krotność = 1, 00 

Razem: 
PROBY POMONTAZOWE 
,POMIARY 

(NP) Uruchomienie 7,00 lini 

systemu TYLI - linia a 

transmisji wizji 
Krotność= 1,00 

(NP) Badanie uziemienia 1,00 po 

ochronnego lub mia 

roboczego-pomiar r 

pierwszy 
Krotność= 1,00 

(NP) Badanie skuteczności 1,00 po 

zerowania - pomiar mia 

pierwszy r 

Krotność = 1, 00 

Razem: 
Razem kosztorys: 
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Skrócone zestawienie RMS 

Zestawienie materiałów: 
I Lp lwi Kod I Nazwa Jedn Limit Cena I Wartość KB I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. o 222 OMY3x1 m 416,0000 

2. 1 322221 OMY3x2,5 m 156,0000 

3. 432189/2004 ZłRcza BNC ooak. 1,0000 

4. 444444423 Uchwvtv do rurek PCV 21 szt 105,0000 

5. 7580099 Rury kablowe z tworzywa sztucznego m 52,0000 
RL21 

6. 1 76665/2011 PSDC16128. Zasilacz stabilizowany szt 1,0000 
imnulso••11

• 

7. o 79/2005 GEL 19SV - Monitor LCD 19" szt 1,0000 

8. 8321899/1 Korvto X 111-100x50 z □okrvwa m 8,0000 

9. 8340799 Wysięgnik wzmocniony ścienny - do szt 8,0000 
200 

10. o 85554/2011 RG59 m 759,2000 

11. 1 87760/2011 TVD-TIR-HR-P - Kamera dualna szt 7,0000 
konułkowa 

12. 88888888 Materiah, nomocnicze % 125,0000 
Materi~ □omocnicze 
Razem: 

Tabela elementów 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem 

1. MONTAŻ OKABLOWANIA 
Ilość r-g: 96,5303 

1. OKABLOWANIE SYSTEMU 
Ilość r-g: 96,5303 

2. MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ 
Ilość r-g: 70,4500 

3. PRÓBY POMONTAŻOWE 
,POMIARY 
Ilość r-g: I 4,6900 

Koszty bezpośrednie 

Koszty pośr. od R 

Koszty pośr. od S 

ZyskodR 

Zysk od S 

Zysk od KR 

Koszty z narzutami (netto) 

Stawka VAT 

Wartość brutto 

PLN 

......... % 

.......... % 

......... % 

......... % 

......... % 

PLN 

23,00% 

PLN 
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