
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację pomieszczeń I piętra w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 
ZP.272.2.00034.02.2011 29.08.2011 r. 
I.dz.: ZP.KW-00234/11 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIA: 

1. Prosimy o określenie czy na IV piętrze oraz na parterze istnieją korytka kablowe, w których będzie można poprowadzić 
okablowanie instalacji kontroli dostępu oraz telewizyjnego systemu nadzoru? Przedmiary robót uwzględniają jedynie 
korytka na remontowanej kondygnacji. 

2. W przedmiarze robót dotyczącym instalacji sygnalizacji pożaru brakuje 6 ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz 
I elementu sterującego 2wej/2wyj. (elementy te zaznaczone są na rysunku „Instalacja sygnalizacji pożaru rys. I oraz są 
wskazane w wykazie podstawowych materiałów w projekcie). Prosimy o określenie, czy elementy te są objęte zakresem 
przetargu? Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiaru robót o stosowne pozycje kosztorysowe uwzględniające montaż tych 
urządzeń. 

3. Prosimy o podanie dokładniejszych informacji na temat nieczynnej instalacji gazowej podlegającej demontażowi (ilości 
i rodzaje urządzeń, które trzeba zdemontować). Otrzymana dokumentacja nie wskazuje jakie konkretnie urządzenia 
i w jakich ilościach podlegają demontażowi. 

4. W pozycji nr 53 przedmiaru robót budowlanych wyszczególniono wymianę parapetów. Prosimy o jednoznaczne 
określenie, które pomieszczenia objęte są wymianą parapetów? 

5. Czy Inwestor dysponuje projektem aranżacji wnętrz, w którym podana byłaby kolorystyka ścian, sufitów, oraz wzory 
podług? Otrzymana dokumentacja nie określa jednoznacznie na jakie kolory należy pomalować ściany i sufity oraz jakie 
okładziny należy położyć na posadzkach. Prosimy o podanie minimalnych parametrów wykładzin PCV oraz płytek 
(podać przykładowe typy) oraz określenie kolorystyki ścian, w celu poprawnego skalkulowania zakresu prac. 

6. Otrzymane przedmiary robót nie uwzględniają demontażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zgodnie z SIWZ 
takie demontaże objęte są zakresem przetargu. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje uwzględniające 
demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz podanie ilości okablowania, opraw oświetleniowych i osprzętu 
elektroinstalacyjnego, który podlega demontażowi. 

ODPOWIEDZI: 

1. Prace instalacyjne na IV piętrze i parterze prowadzone będą w istniejącym korycie kablowym. 

2. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję dotyczącą 6 ROP - ów oraz 1 elementu sterującego. 

3. Wykonawca winien uwzględnić usunięcie rur stalowych nieczynnej instalacj i gazowej, które mogą zostać odkryte 
w trakcie prac demontażowych elementów budowlanych. 

4. Informacje dotyczące pomieszczeń objętych wymianą parapetów zawarte zostały w Projekcie - Część Budowlana -
,,Wykaz pomieszczeń do modernizacji z opisem stanu istniejącego pomieszczenia". 

5. Zamawiający nie dysponuje projektem aranżacji wnętrz. Wykonawca winien zastosować: 
- posadzkę Tarkett iQ Granit grubości 2mm lub równoważną, w odcieniach beżu z brązem, 
- płytki gresowe w rozmiarze 30 x 30 lub 33 x 33 cm, o klasie ścieralności PEI 4/2100, w odcieniach beżu. 

6. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym pozycję dotyczącą przedmiotowych prac demontażowych, 
za wykonanie których należy przyjąć 25% robocizny prac montażowych. 
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