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nawiew typ "Z"

50x50

1.    kotłownia

47,4 m2  płytki gres

komin

MKS Dn 250

do projektowanej sieci cieplnej
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ZAKRES MODERNIZACJI KOTŁOWNI :

1) ZAKŁADA SIĘ PRACĘ JEDNEGO KOTŁA, DRUGI STANOWI REZERWĘ

2) DEMONTAŻ 1 NACZYNIA WZBIORCZEGO

3) ROZEGRAĆ ODCINEK OK.4m ISTN.KOMINA CERAMICZNEGO

    I SKRÓCIĆ WKLADKI KOMINOWE Ø250

c.o.2xDn65

c.w.Ø63

cyrk.Ø32

USŁUGI PROJEKTOWE Wojciech Jankowiak

62-070 Gołuski, ul.Kwiatowa 8 tel. 512 074 744

Projektował:

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Data:

mgr inż. Wojciech Jankowiak

WKP/0278/PWOS/04

Inwestor:

Obiekt:

Powiat Poznański

Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Zespół Szkół w Puszczykowie

ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo

Tytuł

rysunku:

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Skala:

Nr rys.:
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06.2016

Zadanie:

Rzut kotłowni


