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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajjcego

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Instalacji
Elektrycznych -Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych — s3 wymagania szczegélowe
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie Modernizacji wnetrz kompleksu gabinetow
Starostow poznafiskich w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w
Poznaniu-instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, ktére beda wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacjg Istotnych
Warunkoéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogolnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim; polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

~ Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego
w budynkach

45314310-7 Instalowanie okablowania strukturalnego

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1.ST nalezy rozumie¢ i stosowac¢ tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2.Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdinych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawee w
jezyku polskim.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymezasowych

Prace tymczasowe 1 towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podpor i konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przylaczy energii elektrycznej, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.




1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows 1
ST (Specyfikacjg Techniczng).

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliskg zgodnoé¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

o Projekt wykonawczy

o Przedmiary robot

. Specyfikacj¢ techniczng

Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniuv umowy
powinna zawiera¢ projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac nastgpujaca dokumentacje:
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekt organizacji i harmonogram roboét

Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w
rozdziale 6."Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentdéw odniesienia” niniejszej Specyfikacji.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg si¢ ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy
przedkladajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
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podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do
kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy
wyjasnia Kierownik Budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomigdzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie
wewngetrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantéw.
Nalezy informowaé Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz zmianach w
harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykenawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie

inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wlasnym

zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacjg:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkow

-Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastgpujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bgdzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po
terenie oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb
postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia 1 zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji 1 sprzgtu
w ciggu 15 dni od rozpoczegcia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglgdnieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikow na odpady, usuwanie $mieci 1 odpadéw

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostgpu do energii elektrycznej, wody,
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kanalizacji i innych instalacji
-wytyczenia drog wewngtrznych i dojazdowych
-usytuowania skladowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy
-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot
-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej
-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
-zapewnienia ochrony zdrowia
-zapewnienia ochrony $rodowiska 1 ochrony sanitarnej
-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje,
takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedacych wlascicielami
r tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach

‘ planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw w szpitalu o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez

L odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na $rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczernistwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniac¢ specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich
kierowania zaklada sie staly pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej 1
fizycznej, ubrany we wiasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
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nalezy wyposazy¢ pracownikOw w wymagany sprz¢t ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku, oraz podaje numery
telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzgtu ochronnego
przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych.

| 1.6. Okreslenia podstawowe

E Inspektor Nadzoru i Inzynier Budowy - osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, upowazniona

: do nadzoru nad realizacja robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podiegaja

4 potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Inzyniera Budowy.

~ Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
Inzyniera Budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru i Inzyniera Budowy - wszelkie polecenia bedg przekazane
Wykonawcy w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢dgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Zatwierdzenie partii (czgéci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zroddia w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i1 ITB lub zharmonizowane z pafistwami Unii
Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz
zachowaly swojg jakos$¢ i whasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru i Inzyniera Budowy.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 1 Inzynierem Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow




budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatoséci tych materiatow. Stosy
materialow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odleglo$¢ stosoéw nie powinna by¢ mnigjsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od stalego stanowiska pracy

Sposob skladowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztalcie plyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spgkania, wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych form trwalego
odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych
materialow lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing,
w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materialy dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w
ktorych materiaty te bylby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.
| Jedynym wyjatkiem mogg by¢ kable ziemne. Pozostale wymagania zgodnie ze Specyfikacja
Ogoing Wykonania i Odbioru Robot,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO'WG WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3




5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania robdt sa zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

+ sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robot

sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materialow i1 urzadzen
sprawdzi¢ dziatanie instalacji

sprawdzi¢ dziatanie podiaczonej aparatury

wykona¢ pomiary elektryczne

przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

[ *® L] [ ] .

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
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Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakoficzeniu robot nalezy:

« sprawdzi¢ jakosé i kompletnos¢ wykonania robot sprawdzic certyfikaty i dopuszczenia
zastosowanych materialéw i urzagdzen sprawdzi¢ dziatanie instalacji

« sprawdzi¢ dziatanie podiaczonej aparatury

« wykona¢ pomiary elektryczne

» przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie

Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie

Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i zycia

pracownikéw oraz osob postronnych, zabezpieczenie interesow osob trzecich, a takze nie

stanowi¢ zagrozenia dla §rodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w

dokumentacji projektowe;j i ustalony z odpowiednimi organami administracji pafistwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru i Inzynierowi Budowy programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakoéci bedzie
zawierac:
~ a) cze$¢ ogllng opisujgcy:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw 1 kontroli
b) czeéé szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw






















