ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

N porm. | Nazva N pom. | Nazwa pomiessczenia
101 KLATKA  SCHODOWA 57.41 131 GABINET 17.30
102 HALL 93,50 132 ‘GABINET 27.25
103 | KoRvIARZ 38,78 133 1282
104 LAZIENKA 8,30 134 POM. 21,35
105 | poked 19,81 135 | KORYTARZ 20,75
106 ‘GABINET 14,88 136 SZATNIA 4,48
107 MAGAZYN 0,91 137 SZATNA 455
108 | POM. SOCJALNE 5,30 138 | SNA 72.72
109 31,28 139 | MAGAZYN 15,68
110 GABINET  ZABEEGOWY 28,58 140 KORYTARZ 402
111 GABINET 12,65 141 GABINET 16,68
112 GABINET 12,85 142 CEMNW OKULISTYCZNA 5,18
113 | GABINET 12,04 143 | GABINET 22,62
114 KLATKA  SCHODOWA 788 144 GABINET 1825
115 10,25 145 GABINET 1733
118 GABINET 13,87 146 ‘GABNET 11,40
117 KORYTARZ 15,20 147 KORYTARZ 6,58
118 KORYTARZ 5,03 148 GABINET 21,50
119 ‘GABINET 20,31 149 KLATKA  SCHODOWA 8,10
120 | camneT 8,97 150 | REHABILITACAA 384
121 | GABINET 12,02 151 | REHABILITACMA 42,57
122 | GABINET 8.24 152 | REHABILITACHA 85,96
123 | KORYTARZ 3,24 153 | REHABILITACJA 5348
124 GABINET 12,60 154 REHABILITACJA 14,11
125 GABINET 12,95 155 REHABILITACJA: 6,80
126 ‘GABINET 24,54 156 LAZEENKA 6,80
127 | korraRZ 259 157 | we 10,22
128 GABINET 268,27 158 W.C , NATRYSK 307
129 | KORYTARZ 834 159 | LAZIENKA 7.33
130 | MAGAZYN 2,37 160 | KORYTARZ 82,97
181 POM. SOCJALNE 13,57

162 | LAZENKA 8,82

163 | MAGAZYN 1.94

64 | We 6,47

RAZEM 117448

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2
Instalacje gniazd wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.
Instalacje dla szyn przylaczen micjscowych wyro h
przewod LY 1 x 16 mm2

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
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Instalacja elektryczna wewnetrzna, wewnetrznych linii zasila jacych

i

Rzut pietra I




