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TA 
1e r wydzielone obwody instalacji elektrycznej dla 

zasilania urządzeń komputerowych 

Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDY 3lub4 x 1,5 
mm2 . Instalacje gniazd wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2. 
Instalacje dla szyn przyłączeń miejscowych wyrównawczych 
zastosować przewód L Y I x 16 mm2 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
SAMOCZVNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA 

RZUT li-go PIETRA 
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